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	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	4000-12000
	.
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	1,5
	.
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	2
	
	
	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	4000-12000
	.
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	2,5
	.
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	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	25000
	.
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	1,5
	.
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	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	25000
	.
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	2,5
	.
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	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	50000—100000
	
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	1,5
	.
	
	
	
	

	5
	1
	1
	1
	6
	
	
	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	50000—100000
	
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	2,5
	.
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	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	150 000 і більш
	
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	1,5
	.
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	Головний корпус - підземна частина
	
	
	.
	(Фундаменти під будинок, конденсаційний і зольний підлоги, канали й фундаменти під допоміжне устаткування.)
	
	Потужність турбогенераторів, квт -
	150 000 і більш
	
	Що допускається тиск на ґрунт, кГ/див3, до
	2,5
	.
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	Головний корпус - надземна частина
	
	
	.
	(Машинний зал, деаэраторная, бункерна, котельня, постійний і тимчасовий торці, головні сходи, шахти вантажних і пасажирських ліфтів, вузол пересипання.)
	
	Потужність турбоагрегатів, тис. квт - 
	 від 4 до 25.
	Каркас будинку металевий илижелезобетонный; стеновое заполнениекирпичное або панельне
	.
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	Головний корпус - надземна частина
	
	
	.
	(Машинний зал, деаэраторная, бункерна, котельня, постійний і тимчасовий торці, головні сходи, шахти вантажних і пасажирських ліфтів, вузол пересипання.)
	
	Потужність турбоагрегатів, тис. квт - 
	 від 4 до 25.
	Каркас будинку металевий илижелезобетонный; стеновое заполнениекирпичное або панельне
	.
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	Головний корпус - надземна частина
	
	
	.
	(Машинний зал, деаэраторная, бункерна, котельня, постійний і тимчасовий торці, головні сходи, шахти вантажних і пасажирських ліфтів, вузол пересипання.)
	
	Потужність турбоагрегатів, тис. квт - 
	50 і більш
	Каркас будинку металевий илижелезобетонный; перекриття, покрытиежелезобетонные; ферми сталеві илижелезобетонные; стеновое заповнення панельне
	.
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	Головний корпус - надземна частина
	
	
	.
	(Машинний зал, деаэраторная, бункерна, котельня, постійний і тимчасовий торці, головні сходи, шахти вантажних і пасажирських ліфтів, вузол пересипання.)
	
	Потужність турбоагрегатів, тис. квт - 
	51 і більш
	Каркас будинку металевий илижелезобетонный; перекриття, покрытиежелезобетонные; ферми сталеві илижелезобетонные; стеновое заповнення панельне
	.
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	 Відкриті майданчики установки димососів і іншого встаткування в стіни котельні
	.
	
	.
	(Фундаменти й опорні конструкції під устаткування, кранові естакади, укриття золоуловлювачів, канали й тунелі.)
	
	Пиловугільне паливо.
	Установки з мокрими золоуловлювачами.
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	 Відкриті майданчики установки димососів і іншого встаткування в стіни котельні
	.
	
	.
	(Фундаменти й опорні конструкції під устаткування, кранові естакади, укриття золоуловлювачів, канали й тунелі.)
	
	Пиловугільне паливо.
	Установки з електрофільтрами.
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	 Відкриті майданчики установки димососів і іншого встаткування в стіни котельні
	.
	
	.
	(Фундаменти й опорні конструкції під устаткування, кранові естакади, укриття золоуловлювачів, канали й тунелі.)
	
	Пиловугільне паливо.
	Газомазутное паливо.
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	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	1000-5000
	.
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	2
	
	
	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	12000
	.
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	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	25 000
	.
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	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	50000
	.
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	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	100 000
	.
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	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	150 000
	.
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	7
	
	
	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	200 000
	.
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	8
	
	
	Фундамент під турбогенератор.
	
	
	.
	Потужність турбогенератора, квт - 
	300 000
	.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	35-50
	.
	
	
	
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
	
	
	
	

	5
	1
	1
	5
	2
	
	
	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	75
	.
	
	
	
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	3
	
	
	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	110-170
	.
	
	
	
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної стоимости применяется коэффициент 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	210-230
	.
	
	
	
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	320-420
	.
	
	
	
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	480—500
	.
	Вид палива - 
	Тверде
	.
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	480—500
	.
	Вид палива - 
	Газ, мазут
	.
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	640
	.
	Вид палива - 
	Тверде
	.
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	640
	.
	Вид палива - 
	Газ, мазут
	.
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	950
	.
	Вид палива - 
	Тверде
	.
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
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	Фундамент під казан.
	
	
	
	(Залізобетонний.)
	Продуктивність казанів, т/ч - 
	950
	.
	Вид палива - 
	Газ, мазут
	.
	 Для казанів продуктивністю 35—75 т/ч із надземними рамними конструкціями до відбудовної вартості застосовується коефіцієнт 1,8.
	
	
	
	

	5
	1
	1
	6
	1
	
	
	Пікова водогрійна котельня,
	
	
	надземна й підземна частини.
	(Каркас збірний залізобетонний або металевий, заповнення цегельне або панельне.)
	Варіант
	закритий
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	6
	2
	
	
	Пікова водогрійна котельня,
	
	
	надземна й підземна частини.
	(Каркас збірний залізобетонний або металевий, заповнення цегельне або панельне.)
	Варіант
	закритий
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	6
	3
	
	
	Пікова водогрійна котельня,
	
	
	надземна й підземна частини.
	(Каркас збірний залізобетонний або металевий, заповнення цегельне або панельне.)
	Варіант
	закритий
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	6
	4
	
	
	Пікова водогрійна котельня,
	
	
	надземна й підземна частини.
	(Каркас збірний залізобетонний або металевий, заповнення цегельне або панельне.)
	Варіант
	напіввідчинений
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	7
	1
	
	
	Фундамент під водогрійний казан (залізобетонний).
	
	
	
	Продуктивність водогрійного казана, Гкал/год - 
	ПТВМ-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	7
	2
	
	
	Фундамент під водогрійний казан (залізобетонний).
	
	
	
	Продуктивність водогрійного казана, Гкал/год - 
	ПТВМ-100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	7
	3
	
	
	Фундамент під водогрійний казан (залізобетонний).
	
	
	
	Продуктивність водогрійного казана, Гкал/год - 
	ПТВМ-180
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	8
	1
	
	
	Головний щит керування.
	
	
	Тип будинку - 
	Прибудоване до головного корпуса.
	
	 до 1 000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	8
	2
	
	
	Головний щит керування.
	
	
	Тип будинку - 
	
	Окремо варте, обсягом, куб. м - 
	1001—3000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	8
	3
	
	
	Головний щит керування.
	
	
	Тип будинку - 
	
	Окремо варте, обсягом, куб. м - 
	3001-6000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	8
	4
	
	
	Головний щит керування.
	
	
	Тип будинку - 
	
	Окремо варте, обсягом, куб. м - 
	6001 і більш
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	9
	1
	
	
	Перехідний міст між головним і об'єднано-допоміжним корпусом.
	
	
	
	(Опори залізобетонні, стіни панельні або цегельні; покриття залізобетонне.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	10
	1
	
	
	Головний розподільний пристрій.
	
	
	
	Прибудоване до головного корпуса.
	
	 до 1 000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	10
	2
	
	
	Головний розподільний пристрій.
	
	
	
	
	Окремо варте, обсягом, куб. м - 
	1001—3000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	10
	3
	
	
	Головний розподільний пристрій.
	
	
	
	
	Окремо варте, обсягом, куб. м - 
	3001-6000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	10
	4
	
	
	Головний розподільний пристрій.
	
	
	
	
	Окремо варте, обсягом, куб. м - 
	6001 і більш
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	11
	1
	
	
	Фундамент під силовий трансформатор у стіни машинного залу.
	
	
	
	(Фундаменти під трансформатори, роз'єднувачі й розрядники, анкерні пристрої шляхів перекочування, конструкції шинних мостів, аварійні маслостоки.)
	Вага трансформатора, т
	 до 100.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	11
	2
	
	
	Фундамент під силовий трансформатор у стіни машинного залу.
	
	
	
	(Фундаменти під трансформатори, роз'єднувачі й розрядники, анкерні пристрої шляхів перекочування, конструкції шинних мостів, аварійні маслостоки.)
	Вага трансформатора, т
	 до 150.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	11
	3
	
	
	Фундамент під силовий трансформатор у стіни машинного залу.
	
	
	
	(Фундаменти під трансформатори, роз'єднувачі й розрядники, анкерні пристрої шляхів перекочування, конструкції шинних мостів, аварійні маслостоки.)
	Вага трансформатора, т
	 до 300 і вище.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	1
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення цегельне.
	Периметр газоходів, м - 
	17
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	2
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення цегельне.
	Периметр газоходів, м - 
	14
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	3
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення цегельне.
	Периметр газоходів, м - 
	11
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	4
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення цегельне.
	Периметр газоходів, м - 
	8
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	5
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення -залізобетонні панелі.
	Периметр газоходів, м - 
	17
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	6
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення -залізобетонні панелі.
	Периметр газоходів, м - 
	14
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	7
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення -залізобетонні панелі.
	Периметр газоходів, м - 
	11
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	12
	8
	
	
	Газохід.
	
	
	
	(Надземні на залізобетонних або металевих стійках зі стеновым заповненням із цегли або залізобетонних плит від дымососной до окремо вартих труб.)
	Стеновое заповнення -залізобетонні панелі.
	Периметр газоходів, м - 
	8
	.
	( При паралельному розташуванні двох і більш газоходів на загальній підставі, кожний наступний горизонтальний газохід оцінюється з коефіцієнтом 0,66, а вертикальний - з коефіцієнтом 0,75.)
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	13
	1
	
	
	Золошлакопровод.
	
	
	
	(Одна нитка сталевих труб з фасонними частинами й арматурами, на готових опорах і в каналах, без вартості опор і каналів.)
	Діаметри труб, мм - 
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	13
	2
	
	
	Золошлакопровод.
	
	
	
	(Одна нитка сталевих труб з фасонними частинами й арматурами, на готових опорах і в каналах, без вартості опор і каналів.)
	Діаметри труб, мм - 
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	13
	3
	
	
	Золошлакопровод.
	
	
	
	(Одна нитка сталевих труб з фасонними частинами й арматурами, на готових опорах і в каналах, без вартості опор і каналів.)
	Діаметри труб, мм - 
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	13
	4
	
	
	Золошлакопровод.
	
	
	
	(Одна нитка сталевих труб з фасонними частинами й арматурами, на готових опорах і в каналах, без вартості опор і каналів.)
	Діаметри труб, мм - 
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	13
	5
	
	
	Золошлакопровод.
	
	
	
	(Одна нитка сталевих труб з фасонними частинами й арматурами, на готових опорах і в каналах, без вартості опор і каналів.)
	Діаметри труб, мм - 
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	13
	6
	
	
	Золошлакопровод.
	
	
	
	(Одна нитка сталевих труб з фасонними частинами й арматурами, на готових опорах і в каналах, без вартості опор і каналів.)
	Діаметри труб, мм - 
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	13
	7
	
	
	Золошлакопровод.
	
	
	
	(Одна нитка сталевих труб з фасонними частинами й арматурами, на готових опорах і в каналах, без вартості опор і каналів.)
	Діаметри труб, мм - 
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	14
	1
	
	
	Опора під золошлакопровод.
	
	
	
	Залізобетонні.
	Лежневі.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	14
	2
	
	
	Опора під золошлакопровод.
	
	
	
	Залізобетонні.
	Анкерно-Проміжні висотою до 3 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	14
	3
	
	
	Опора під золошлакопровод.
	
	
	
	Залізобетонні.
	Проміжні висотою більш 3 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	14
	4
	
	
	Опора під золошлакопровод.
	
	
	
	Залізобетонні.
	Анкерні висотою до 5 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	14
	5
	
	
	Опора під золошлакопровод.
	
	
	
	Залізобетонні.
	Анкерні, висотою більш 5 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	14
	6
	
	
	Опора під золошлакопровод.
	
	
	
	Металеві.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	14
	7
	
	
	Опора під золошлакопровод.
	
	
	
	Дерев'яні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	15
	1
	
	
	Розвантажувальний пристрій закритий.
	
	
	
	(Підземна частина залізобетонна, каркас залізобетонний або металевий, стіни цегельні або панельні, покриття залізобетонне, включаючи маневрові пристрої й залізничні колії.)
	Тип пристрою - 
	Із прийомними бункерами.
	Надземна частина.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	15
	2
	
	
	Розвантажувальний пристрій закритий.
	
	
	
	(Підземна частина залізобетонна, каркас залізобетонний або металевий, стіни цегельні або панельні, покриття залізобетонне, включаючи маневрові пристрої й залізничні колії.)
	Тип пристрою - 
	Із прийомними бункерами.
	Подземнаячасть
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	15
	3
	
	
	Розвантажувальний пристрій закритий.
	
	
	
	(Підземна частина залізобетонна, каркас залізобетонний або металевий, стіни цегельні або панельні, покриття залізобетонне, включаючи маневрові пристрої й залізничні колії.)
	Тип пристрою - 
	Скреперне багерное або
	с крановими грейферними візками.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	15
	4
	
	
	Розвантажувальний пристрій закритий.
	
	
	
	(Підземна частина залізобетонна, каркас залізобетонний або металевий, стіни цегельні або панельні, покриття залізобетонне, включаючи маневрові пристрої й залізничні колії.)
	Тип пристрою - 
	Скреперне зі  зворотними
	конвеєрами на склад.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	15
	5
	
	
	Розвантажувальний пристрій закритий.
	
	
	
	(Підземна частина залізобетонна, каркас залізобетонний або металевий, стіни цегельні або панельні, покриття залізобетонне, включаючи маневрові пристрої й залізничні колії.)
	Тип пристрою - 
	Безъемкостное.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	15
	6
	
	
	Розвантажувальний пристрій закритий.
	
	
	
	(Підземна частина залізобетонна, каркас залізобетонний або металевий, стіни цегельні або панельні, покриття залізобетонне, включаючи маневрові пристрої й залізничні колії.)
	Тип пристрою - 
	З вагоноперекидачами
	одноколійне.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	15
	7
	
	
	Розвантажувальний пристрій закритий.
	
	
	
	(Підземна частина залізобетонна, каркас залізобетонний або металевий, стіни цегельні або панельні, покриття залізобетонне, включаючи маневрові пристрої й залізничні колії.)
	Тип пристрою - 
	З вагоноперекидачами
	двоколійне.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	16
	1
	
	
	Розвантажувальний пристрій відкритий.
	
	
	
	(Включаючи фундаменти під устаткування й залізничні колії.)
	Головна частина.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	16
	2
	
	
	Розвантажувальний пристрій відкритий.
	
	
	
	(Включаючи фундаменти під устаткування й залізничні колії.)
	Розвантажувальна частина.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	17
	1
	
	
	Дробильний пристрій.
	
	
	
	(Фундаменти під будинки, канали, фундаменти під устаткування та інші пристрої усередині будинку.)
	
	Фундаменти бутові або бутобетонные; стіни цегельні; перекриття залізобетонні; обсяг будинків до 4 000 куб. м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	17
	2
	
	
	Дробильний пристрій.
	
	
	
	(Фундаменти під будинки, канали, фундаменти під устаткування та інші пристрої усередині будинку.)
	
	Фундаменти монолітні залізобетонні; каркас залізобетонний; стіни цегельні або панельні; перекриття залізобетонні; обсяг будинків до 7 000 куб. м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	17
	3
	
	
	Дробильний пристрій.
	
	
	
	(Фундаменти під будинки, канали, фундаменти під устаткування та інші пристрої усередині будинку.)
	
	Фундаменти, каркас, перекриття залізобетонні збірні; стеновое огородження - панелі; обсяг будинків більш 10000 куб. м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	18
	1
	
	
	 Размораживающее пристрій.
	
	
	
	(Фундаменти під будинок і встаткування залізобетонні, каркас будинку залізобетонний, стеновое заповнення панельне.)
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	Склад палива.
	
	
	
	(Поїзна естакада, фундаменти для підкранових колій, розвантажувальні ями, підкранові колії, залізничні колії в межах складу й підстава складу.)
	
	З мостовими перевантажувачами прольотом, м - 
	76,2
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	1
	1
	19
	2
	
	
	Склад палива.
	
	
	
	(Поїзна естакада, фундаменти для підкранових колій, розвантажувальні ями, підкранові колії, залізничні колії в межах складу й підстава складу.)
	
	З мостовими перевантажувачами прольотом, м - 
	60,0
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	1
	1
	19
	3
	
	
	Склад палива.
	
	
	
	(Поїзна естакада, фундаменти для підкранових колій, розвантажувальні ями, підкранові колії, залізничні колії в межах складу й підстава складу.)
	
	Із залізничними або гусеничними кранами при висоті естакади до, м - 
	1,8
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	1
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	Склад палива.
	
	
	
	(Поїзна естакада, фундаменти для підкранових колій, розвантажувальні ями, підкранові колії, залізничні колії в межах складу й підстава складу.)
	
	Із залізничними або гусеничними кранами при висоті естакади до, м - 
	4,0
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	Склад палива.
	
	
	
	(Поїзна естакада, фундаменти для підкранових колій, розвантажувальні ями, підкранові колії, залізничні колії в межах складу й підстава складу.)
	
	Зі скреперними установками.
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	1
	19
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	Склад палива.
	
	
	
	(Поїзна естакада, фундаменти для підкранових колій, розвантажувальні ями, підкранові колії, залізничні колії в межах складу й підстава складу.)
	
	Поїзна естакада розвантаження несправних вагонів висотою 3 м.
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	1
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	7
	
	
	Склад палива.
	
	
	
	(Поїзна естакада, фундаменти для підкранових колій, розвантажувальні ями, підкранові колії, залізничні колії в межах складу й підстава складу.)
	
	Вузол завантаження палива зі складу.
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	1
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	1
	
	
	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	підземні.
	Оцінка підлоги
	 до 5,00
	.
	Однострічкова.
	(Оцінка підземних галерей, розташованих під складом вугілля, проводиться з коефіцієнтом 1,7.)
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	підземні.
	Оцінка підлоги
	 до 5,00
	.
	Двухленточная.
	(Оцінка підземних галерей, розташованих під складом вугілля, проводиться з коефіцієнтом 1,7.)
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	підземні.
	Оцінка підлоги
	 до 15,00
	.
	Одноленточ-Ная.
	(Оцінка підземних галерей, розташованих під складом вугілля, проводиться з коефіцієнтом 1,7.)
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	підземні.
	Оцінка підлоги
	 до 15,00
	.
	Двухленточная.
	(Оцінка підземних галерей, розташованих під складом вугілля, проводиться з коефіцієнтом 1,7.)
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	 до 2,00
	.
	Одноленточ-Ная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	 до 2,00
	.
	Двухленточная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	 до 10,00
	.
	Одноленточ-Ная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	 до 10,00
	.
	Двухленточная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	 до 15,00
	.
	Одноленточ-Ная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	 до 15,00
	.
	Двухленточная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	вище 15,00
	.
	Одноленточ-Ная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	Галереї
	надземні.
	Оцінка підлоги
	вище 15,00
	.
	Двухленточная.
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	Галерея паливоподачі й вузол пересипання.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вузол пересипання.
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	Основне мазутне господарство із залізобетонними резервуарами ємністю до 5000 куб. м.
	
	
	
	(Естакада для зливу мазуту, проміжні ємності, відкритий склад мазуту з каналами паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Кількість і ємність резервуарів, куб. м -
	3 х 2000
	.
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	Основне мазутне господарство із залізобетонними резервуарами ємністю до 5000 куб. м.
	
	
	
	(Естакада для зливу мазуту, проміжні ємності, відкритий склад мазуту з каналами паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Кількість і ємність резервуарів, куб. м -
	2 х 3000
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	21
	3
	
	
	Основне мазутне господарство із залізобетонними резервуарами ємністю до 5000 куб. м.
	
	
	
	(Естакада для зливу мазуту, проміжні ємності, відкритий склад мазуту з каналами паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Кількість і ємність резервуарів, куб. м -
	3 х 3000
	.
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	Основне мазутне господарство із залізобетонними резервуарами ємністю до 5000 куб. м.
	
	
	
	(Естакада для зливу мазуту, проміжні ємності, відкритий склад мазуту з каналами паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Кількість і ємність резервуарів, куб. м -
	2 х 5000
	.
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	Основне мазутне господарство із залізобетонними резервуарами ємністю до 5000 куб. м.
	
	
	
	(Естакада для зливу мазуту, проміжні ємності, відкритий склад мазуту з каналами паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Кількість і ємність резервуарів, куб. м -
	4 х 5000
	.
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	Основне мазутне господарство із залізобетонними резервуарами ємністю по 10000 куб. м.
	
	
	
	(Естакада для зливу мазуту, проміжні ємності, відкритий склад мазуту з каналами паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Кількість і ємність резервуарів, куб. м -
	10 х 10000
	.
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	Основне мазутне господарство із залізобетонними резервуарами ємністю по 10000 куб. м.
	
	
	
	(Естакада для зливу мазуту, проміжні ємності, відкритий склад мазуту з каналами паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Кількість і ємність резервуарів, куб. м -
	20 х 10000
	.
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	Об'єднане мазутне й масляне господарство з металевими резервуарами.
	
	
	(Мазутослив, проміжна ємність, відкриті склади мазуту й масла, канали паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной з маслоаппаратной, без вартості резервуарів для масла 
	 і паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	Мазутослив довжиною до 100 м; будинок мазутонасосной обсягом 1000 куб. м.
	Кількість і ємність резервуарів мазуту й масла, куб. м - 
	2 х 300; 3х30 + 3х50
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	Об'єднане мазутне й масляне господарство з металевими резервуарами.
	
	
	(Мазутослив, проміжна ємність, відкриті склади мазуту й масла, канали паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной з маслоаппаратной, без вартості резервуарів для масла 
	 і паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	Мазутослив довжиною до 100 м; будинок мазутонасосной обсягом 1000 куб. м.
	Кількість і ємність резервуарів мазуту й масла, куб. м - 
	2 х 500; 3х30 + 3х75
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	Об'єднане мазутне й масляне господарство з металевими резервуарами.
	
	
	(Мазутослив, проміжна ємність, відкриті склади мазуту й масла, канали паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной з маслоаппаратной, без вартості резервуарів для масла 
	 і паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	Мазутослив довжиною до 100 м; будинок мазутонасосной обсягом 1000 куб. м.
	Кількість і ємність резервуарів мазуту й масла, куб. м - 
	2 х 1000; 3х30 + 6х50
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	Об'єднане мазутне й масляне господарство з металевими резервуарами.
	
	
	(Мазутослив, проміжна ємність, відкриті склади мазуту й масла, канали паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной з маслоаппаратной, без вартості резервуарів для масла 
	 і паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	Мазутослив довжиною 180 м, будинок мазутонасосной обсягом більш 2000 куб. м.
	Кількість і ємність резервуарів мазуту й масла, куб. м - 
	1х2000 + 8х70
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	Об'єднане мазутне й масляне господарство з металевими резервуарами.
	
	
	(Мазутослив, проміжна ємність, відкриті склади мазуту й масла, канали паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной з маслоаппаратной, без вартості резервуарів для масла 
	 і паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	Мазутослив довжиною 180 м, будинок мазутонасосной обсягом більш 2000 куб. м.
	Кількість і ємність резервуарів мазуту й масла, куб. м - 
	2х2000 + 12х70
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	Об'єднане мазутне й масляне господарство з металевими резервуарами.
	
	
	(Мазутослив, проміжна ємність, відкриті склади мазуту й масла, канали паромазутопроводов у межах мазутного господарства, будинок мазутонасосной з маслоаппаратной, без вартості резервуарів для масла 
	 і паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	Мазутослив довжиною 180 м, будинок мазутонасосной обсягом більш 2000 куб. м.
	Кількість і ємність резервуарів мазуту й масла, куб. м - 
	3х2000 + 12х70
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Металеві резервуари, куб. м - 
	
	
	2х250
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Металеві резервуари, куб. м - 
	
	
	2х500
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Металеві резервуари, куб. м - 
	
	
	2х1000
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Металеві резервуари, куб. м - 
	
	
	2х2000
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари підземні, куб. м - 
	
	
	2х100
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари підземні, куб. м - 
	
	
	2х250
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари підземні, куб. м - 
	
	
	2х600
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари підземні, куб. м - 
	
	
	2х1000
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари надземні, куб. м - 
	
	
	2х250
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари надземні, куб. м - 
	
	
	2х600
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари надземні, куб. м - 
	
	
	2х1000
	.
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	Растопочное мазутне господарство.
	
	
	
	(Мазутослив, зливальні лотки й опори мазутопроводов, проміжна ємність, мазутонасосная, склад мазуту, без вартості паромазутопроводов з естакадами до котельні.)
	
	Залізобетонні резервуари надземні, куб. м - 
	
	
	2х2000
	.
	
	
	
	
	

	5
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	1
	
	
	Маслохозяйство.
	
	
	
	(Апаратна, зливальний бак, відкритий склад, без вартості баків для масла.)
	
	Кількість і ємність баків, м3 - 
	6 х (5 - 16)
	.
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	Маслохозяйство.
	
	
	
	(Апаратна, зливальний бак, відкритий склад, без вартості баків для масла.)
	
	Кількість і ємність баків, м3 - 
	6 х (30 - 75)
	.
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	1
	25
	3
	
	
	Маслохозяйство.
	
	
	
	(Апаратна, зливальний бак, відкритий склад, без вартості баків для масла.)
	
	Кількість і ємність баків, м3 - 
	10 х (30 - 75)
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	26
	1
	
	
	Химводоочистка.
	
	
	
	(Будинку цегельний або збірні залізобетонні, канали, фундаменти під устаткування, осветлители, баки.)
	Будівельний обсяг, куб м - 
	 до 500
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	Химводоочистка.
	
	
	
	(Будинку цегельний або збірні залізобетонні, канали, фундаменти під устаткування, осветлители, баки.)
	Будівельний обсяг, куб м - 
	 до 5000
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	26
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	Химводоочистка.
	
	
	
	(Будинку цегельний або збірні залізобетонні, канали, фундаменти під устаткування, осветлители, баки.)
	Будівельний обсяг, куб м - 
	 до 10000
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	Химводоочистка.
	
	
	
	(Будинку цегельний або збірні залізобетонні, канали, фундаменти під устаткування, осветлители, баки.)
	Будівельний обсяг, куб м - 
	більш 10000
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	Химводоочистка.
	
	
	
	(Будинку цегельний або збірні залізобетонні, канали, фундаменти під устаткування, осветлители, баки.)
	Осветлители.
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	Химводоочистка.
	
	
	
	(Будинку цегельний або збірні залізобетонні, канали, фундаменти під устаткування, осветлители, баки.)
	Баки
	(відкрита установка).
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	Баштові плівкові градирні й бризкальні басейни.
	
	
	Градирня.
	Металевий каркас собшивкой асбоцементными або дерев'яними щитами.
	Тип зрошувача
	 - асбоцементные блоки.
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	Баштові плівкові градирні й бризкальні басейни.
	
	
	Градирня.
	Металевий каркас із обшивкою асбоцементными або дерев'яними щитами.
	Тип зрошувача
	 - дерев'яні блоки.
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	Баштові плівкові градирні й бризкальні басейни.
	
	
	Градирня
	Гиперболическиа залізобетонна.
	Тип зрошувача
	 - асбоцементные блоки.
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	Баштові плівкові градирні й бризкальні басейни.
	
	
	Градирня
	Гиперболическиа залізобетонна.
	Тип зрошувача
	 - дерев'яні блоки.
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	27
	5
	
	
	Баштові плівкові градирні й бризкальні басейни.
	
	
	Басейн.
	Бризкальний басейн (одяг з бетонних, залізобетонних плит або з асфальтобетону).
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	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	400
	.
	(Вартість кожної наступної нитки, покладеної в одній траншеї, оцінюється: при діаметрі до 1200 мм - з коефіцієнтом 0,53, а при діаметрі вище 1200 мм - з коефіцієнтом 0,63.)
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	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	800
	.
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	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	1200
	.
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	28
	4
	
	
	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	1600
	.
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	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	2000
	.
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	1
	28
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	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	2400
	.
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	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	2800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
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	1
	28
	8
	
	
	Сталевий трубопровід технічного водопостачання.
	
	
	
	(Труби, фасонні частини й колодязі.)
	Діаметри труб, мм - 
	3000
	.
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	Берегова насосна станція технічного водопостачання.
	
	
	
	(Підземна частина з монолітного або збірного залізобетону; надземна частина із цегли або збірного залізобетону.)
	Насосна станція.
	Підземна частина
	 для великих ГРЭС із насосами ОП-110, ОП-145
	у збірному залізобетоні
	.
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	Берегова насосна станція технічного водопостачання.
	
	
	
	(Підземна частина з монолітного або збірного залізобетону; надземна частина із цегли або збірного залізобетону.)
	
	Підземна частина
	 для великих ГРЭС із насосами ОП-110, ОП-146
	у монолітному залізобетоні
	.
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	Берегова насосна станція технічного водопостачання.
	
	
	
	(Підземна частина з монолітного або збірного залізобетону; надземна частина із цегли або збірного залізобетону.)
	
	Підземна частина
	 для ГРЭС і ТЭЦ із насосами 
	інших типів; у монолітному залізобетоні
	.
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	Берегова насосна станція технічного водопостачання.
	
	
	
	(Підземна частина з монолітного або збірного залізобетону; надземна частина із цегли або збірного залізобетону.)
	
	Надземна частина.
	
	
	.
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	Камера перемикання берегової насосної станції технічного водопостачання.
	
	
	
	(Підземна частина з монолітного або збірного залізобетону; надземна частина із цегли або збірного залізобетону.)
	Камери перемикання обсягом, куб. м - 
	 до 600
	
	
	.
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	Камера перемикання берегової насосної станції технічного водопостачання.
	
	
	
	(Підземна частина з монолітного або збірного залізобетону; надземна частина із цегли або збірного залізобетону.)
	Камери перемикання обсягом, куб. м - 
	 до 2000
	
	
	.
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	Канали й дамби технічного водопостачання й гідрозоловидалення.
	
	
	
	(Земляні спорудження у вигляді вилучень і насипів без кріплення укосів.)
	Відкритий канал для води.
	(Кріплення укосів оцінюється по табл. 31.)
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	Канали й дамби технічного водопостачання й гідрозоловидалення.
	
	
	
	(Земляні спорудження у вигляді вилучень і насипів без кріплення укосів.)
	Насипне земляне спорудження - дамба.
	(Кріплення укосів оцінюється по табл. 31.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	31
	1
	
	
	Кріплення укосів земляних споруджень.
	
	
	
	(Одерновка, кам'яний накид, бетонний і залізобетонний одяг.)
	Типи кріплення:
	суцільний одерновкой.
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	Кріплення укосів земляних споруджень.
	
	
	
	(Одерновка, кам'яний накид, бетонний і залізобетонний одяг.)
	Типи кріплення:
	Одерновка в клітку й посів трав.
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	Кріплення укосів земляних споруджень.
	
	
	
	(Одерновка, кам'яний накид, бетонний і залізобетонний одяг.)
	Типи кріплення:
	Кам'яною або щебеневим накиданням товщиною 500 мм.
	
	
	 При відхиленні товщини кріплення на кожні 100 мм кам'яного одягу  додавати або виключати 1,2 руб.
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	31
	4
	
	
	Кріплення укосів земляних споруджень.
	
	
	
	(Одерновка, кам'яний накид, бетонний і залізобетонний одяг.)
	Типи кріплення:
	Монолітним бетоном товщиною 200 мм.
	
	
	 При відхиленні товщини кріплення на кожні 100 мм бетонного й залізобетонного одягу застосовуються наступні коефіцієнти: при товщині 150 мм - 0,8. При товщині 250 мм - 1,2, при товщині 300 мм - 1.5.
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	Кріплення укосів земляних споруджень.
	
	
	
	(Одерновка, кам'яний накид, бетонний і залізобетонний одяг.)
	Типи кріплення:
	Монолітним залізобетоном товщиною 200 мм.
	
	
	 При відхиленні товщини кріплення на кожні 100 мм бетонного й залізобетонного одягу застосовуються наступні коефіцієнти: при товщині 150 мм - 0,8. При товщині 250 мм - 1,2, при товщині 300 мм - 1.5.
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	Кріплення укосів земляних споруджень.
	
	
	
	(Одерновка, кам'яний накид, бетонний і залізобетонний одяг.)
	Типи кріплення:
	Збірними залізобетонними плитами товщиною 200 мм.
	
	
	 При відхиленні товщини кріплення на кожні 100 мм бетонного й залізобетонного одягу застосовуються наступні коефіцієнти: при товщині 150 мм - 0,8. При товщині 250 мм - 1,2, при товщині 300 мм - 1.5.
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	Канал технічного водопостачання закритий зі збірних залізобетонних конструкцій з колодязями, односекційний.
	
	
	
	 Поперечний переріз, мм:
	1800х2000
	.
	
	
	
	( При паралельному розташуванні двох і більш односекційні каналів (, що перебувають в одній траншеї) відбудовна вартість другого й кожного наступного каналу визначається із застосуванням коефіцієнта 0,7.)
	(Відбудовна вартість каналів з монолітного залізобетону визначається із застосуванням коефіцієнта 0,8.)
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	Канал технічного водопостачання закритий зі збірних залізобетонних конструкцій з колодязями, односекційний.
	
	
	
	 Поперечний переріз, мм:
	2000х2500
	.
	
	
	
	( При паралельному розташуванні двох і більш односекційні каналів (, що перебувають в одній траншеї) відбудовна вартість другого й кожного наступного каналу визначається із застосуванням коефіцієнта 0,7.)
	(Відбудовна вартість каналів з монолітного залізобетону визначається із застосуванням коефіцієнта 0,8.)
	
	
	
	

	5
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	1
	32
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	Канал технічного водопостачання закритий зі збірних залізобетонних конструкцій з колодязями, односекційний.
	
	
	
	 Поперечний переріз, мм:
	2500х2500
	.
	
	
	
	( При паралельному розташуванні двох і більш односекційні каналів (, що перебувають в одній траншеї) відбудовна вартість другого й кожного наступного каналу визначається із застосуванням коефіцієнта 0,7.)
	(Відбудовна вартість каналів з монолітного залізобетону визначається із застосуванням коефіцієнта 0,8.)
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	4
	
	
	Канал технічного водопостачання закритий зі збірних залізобетонних конструкцій з колодязями, односекційний.
	
	
	
	 Поперечний переріз, мм:
	2500х3000
	.
	
	
	
	( При паралельному розташуванні двох і більш односекційні каналів (, що перебувають в одній траншеї) відбудовна вартість другого й кожного наступного каналу визначається із застосуванням коефіцієнта 0,7.)
	(Відбудовна вартість каналів з монолітного залізобетону визначається із застосуванням коефіцієнта 0,8.)
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	Канал технічного водопостачання закритий зі збірних залізобетонних конструкцій з колодязями, односекційний.
	
	
	
	 Поперечний переріз, мм:
	3000х3000
	.
	
	
	
	( При паралельному розташуванні двох і більш односекційні каналів (, що перебувають в одній траншеї) відбудовна вартість другого й кожного наступного каналу визначається із застосуванням коефіцієнта 0,7.)
	(Відбудовна вартість каналів з монолітного залізобетону визначається із застосуванням коефіцієнта 0,8.)
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	Канал технічного водопостачання закритий зі збірних залізобетонних конструкцій з колодязями, односекційний.
	
	
	
	 Поперечний переріз, мм:
	3000х3500
	.
	
	
	
	( При паралельному розташуванні двох і більш односекційні каналів (, що перебувають в одній траншеї) відбудовна вартість другого й кожного наступного каналу визначається із застосуванням коефіцієнта 0,7.)
	(Відбудовна вартість каналів з монолітного залізобетону визначається із застосуванням коефіцієнта 0,8.)
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	Канал технічного водопостачання закритий зі збірних залізобетонних конструкцій з колодязями, односекційний.
	
	
	
	 Поперечний переріз, мм:
	4200х3000
	.
	
	
	
	( При паралельному розташуванні двох і більш односекційні каналів (, що перебувають в одній траншеї) відбудовна вартість другого й кожного наступного каналу визначається із застосуванням коефіцієнта 0,7.)
	(Відбудовна вартість каналів з монолітного залізобетону визначається із застосуванням коефіцієнта 0,8.)
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	Гідротехнічні залізобетонні спорудження на каналах технічного водопостачання.
	
	
	
	Головне й кінцеве спорудження на каналах.
	(Берегоукріплювальні  роботи оцінюються додатково по табл. 31.)
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	Гідротехнічні залізобетонні спорудження на каналах технічного водопостачання.
	
	
	
	Водоскид.
	(Берегоукріплювальні  роботи оцінюються додатково по табл. 31.)
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	Гідротехнічні залізобетонні спорудження на каналах технічного водопостачання.
	
	
	
	Водозлив.
	(Берегоукріплювальні  роботи оцінюються додатково по табл. 31.)
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	Гідротехнічні залізобетонні спорудження на каналах технічного водопостачання.
	
	
	
	Сифонний колодязь.
	(Берегоукріплювальні  роботи оцінюються додатково по табл. 31.)
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	Будинку электролизерных і фундаменти під ресивери водовода.
	
	
	
	Электролизерная.
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	Будинку электролизерных і фундаменти під ресивери водовода.
	
	
	
	Фундамент під ресивер.
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	1
	35
	1
	
	
	Службовий корпус.
	
	
	
	(Каркас залізобетонний, стеновое заповнення цегельне або панельне, перекриття залізобетонні.)
	Тип будинку:
	Прибудоване
	 до головного корпуса.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	1
	35
	2
	
	
	Службовий корпус.
	
	
	
	(Каркас залізобетонний, стеновое заповнення цегельне або панельне, перекриття залізобетонні.)
	Тип будинку:
	Окремо варте обсягом, куб. м - 
	
	
	
	 до 5000
	.
	
	
	
	

	5
	1
	1
	35
	3
	
	
	Службовий корпус.
	
	
	
	(Каркас залізобетонний, стеновое заповнення цегельне або панельне, перекриття залізобетонні.)
	Тип будинку:
	Окремо варте обсягом, куб. м - 
	
	
	
	 до 10000
	.
	
	
	
	

	5
	1
	1
	35
	4
	
	
	Службовий корпус.
	
	
	
	(Каркас залізобетонний, стеновое заповнення цегельне або панельне, перекриття залізобетонні.)
	Тип будинку:
	Окремо варте обсягом, куб. м - 
	
	
	
	більш 10000
	.
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	1
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При отвозке ґрунтів.
	Категорія ґрунтів:
	Піщані.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	2
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При отвозке ґрунтів.
	Категорія ґрунтів:
	Глинисті.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	3
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При отвозке ґрунтів.
	Категорія ґрунтів:
	Напівскельні.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	4
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При отвозке ґрунтів.
	Категорія ґрунтів:
	Скельні.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	5
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При роботі навымет.
	Категорія ґрунтів:
	Піщані.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	6
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При роботі навымет.
	Категорія ґрунтів:
	Глинисті.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	7
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При роботі навымет.
	Категорія ґрунтів:
	Напівскельні.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	36
	8
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами з котлованів і дериваційних і інших каналів.
	
	
	 При роботі навымет.
	Категорія ґрунтів:
	Скельні.
	(Вартість розпушування напівскельних і скельних ґрунтів у даній таблиці не врахована й підлягає додатковій оцінці по табл. 37.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	37
	1
	
	
	Розпушування скельних ґрунтів.
	
	
	Категорія ґрунтів - 
	IV
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	37
	2
	
	
	Розпушування скельних ґрунтів.
	
	
	Категорія ґрунтів - 
	V-VI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	37
	3
	
	
	Розпушування скельних ґрунтів.
	
	
	Категорія ґрунтів - 
	VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	37
	4
	
	
	Розпушування скельних ґрунтів.
	
	
	Категорія ґрунтів - 
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	37
	5
	
	
	Розпушування скельних ґрунтів.
	
	
	Категорія ґрунтів - 
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	37
	6
	
	
	Розпушування скельних ґрунтів.
	
	
	Категорія ґрунтів - 
	X
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	37
	7
	
	
	Розпушування скельних ґрунтів.
	
	
	Категорія ґрунтів - 
	XI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	38
	1
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами в замкнених котлованах.
	
	
	
	Категорія ґрунтів:
	Піщані.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	38
	2
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами в замкнених котлованах.
	
	
	
	Категорія ґрунтів:
	Глинисті.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	38
	3
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами в замкнених котлованах.
	
	
	
	Категорія ґрунтів:
	Напівскельні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	38
	4
	
	
	Вилучення ґрунту сухопутними снарядами в замкнених котлованах.
	
	
	
	Категорія ґрунтів:
	Скельні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	39
	1
	
	
	Підводна (водолазна) розробка ґрунту у відвал.
	
	
	
	Категорії ґрунтів:
	I-II
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	39
	2
	
	
	Підводна (водолазна) розробка ґрунту у відвал.
	
	
	
	Категорії ґрунтів:
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	39
	3
	
	
	Підводна (водолазна) розробка ґрунту у відвал.
	
	
	
	На розпушування скельних ґрунтів додається
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	40
	1
	
	
	Земляна гребля із ґрунту, розроблювального в кар'єрі.
	
	
	
	Греблі
	 з піщаних ґрунтів (незв'язних).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	40
	2
	
	
	Земляна гребля із ґрунту, розроблювального в кар'єрі.
	
	
	
	Греблі
	 із глинистих ґрунтів (зв'язкових).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	40
	3
	
	
	Земляна гребля із ґрунту, розроблювального в кар'єрі.
	
	
	
	Екрани ядра й понурі.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	41
	1
	
	
	Земляна гребля із ґрунту корисних вилучень.
	
	
	
	Характеристика ґрунтів:
	Піщані.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	41
	2
	
	
	Земляна гребля із ґрунту корисних вилучень.
	
	
	
	Характеристика ґрунтів:
	Глинисті.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	42
	1
	
	
	Земляна гребля, зведена методом гідромеханізації з усіма допоміжними роботами з урахуванням розробки й транспортування ґрунту.
	
	
	
	Категорія ґрунтів
	I-III
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	42
	2
	
	
	Земляна гребля, зведена методом гідромеханізації з усіма допоміжними роботами з урахуванням розробки й транспортування ґрунту.
	
	
	
	Категорія ґрунтів
	IV-VI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	43
	1
	
	
	Кам'яна конструкція.
	
	
	Кам'яні відсипання й призми
	с розробкою каменю в кар'єрі й транспортуванням
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	43
	2
	
	
	Кам'яна конструкція.
	
	
	Кам'яні відсипання й призми
	 при використанні каменю з корисних вилучень
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	43
	3
	
	
	Кам'яна конструкція.
	
	
	 Кам'яний накид
	с розробкою каменю в кар'єрі й транспортуванням
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	43
	4
	
	
	Кам'яна конструкція.
	
	
	 Кам'яний накид
	 при використанні каменю з корисних вилучень
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	44
	1
	
	
	Бетонні й залізобетонні конструкції.
	
	
	Бетон і армований бетон у масивних гідротехнічних 
	конструкціях, простих по виконанню; масиви глухих гребель, плити підстави, водобій, днища шлюзів і ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	44
	2
	
	
	Бетонні й залізобетонні конструкції.
	
	
	Бетон і залізобетон у складних і тонких конструкціях:
	водозливні греблі, бички, підвалини, стіни й голови шлюзів, облицювання каналів і басейнів, екрани, рисберми й ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	44
	3
	
	
	Бетонні й залізобетонні конструкції.
	
	
	Бетон і залізобетон у складних конструкціях; щитові стінки,
	водоприймачі, підводна частина ГЕС, включаючи, що відсмоктують труби й інші особосложные конструкції.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	44
	4
	
	
	Бетонні й залізобетонні конструкції.
	
	
	Стіни бутобетонные підпірні
	надводні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	44
	5
	
	
	Бетонні й залізобетонні конструкції.
	
	
	Стіни бутобетонные підпірні
	підводні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	44
	6
	
	
	Бетонні й залізобетонні конструкції.
	
	
	
	Залізобетонні напірні трубопроводи.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	45
	1
	
	
	Фільтри й дренажі.
	
	
	
	Фільтр
	 з піску.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	45
	2
	
	
	Фільтри й дренажі.
	
	
	
	Фільтр
	 із гравію й щебенів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	45
	3
	
	
	Дренажі.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	46
	1
	
	
	Берегоукріплювальні роботи й забивання металевого шпунта.
	
	
	
	Мощення одиночне на щебенях.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	46
	2
	
	
	Берегоукріплювальні роботи й забивання металевого шпунта.
	
	
	
	 Кам'яний накид.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	46
	3
	
	
	Берегоукріплювальні роботи й забивання металевого шпунта.
	
	
	
	Гнучкі залізобетонні матраци.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	46
	4
	
	
	Берегоукріплювальні роботи й забивання металевого шпунта.
	
	
	
	Залізобетонні плити.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	46
	5
	
	
	Берегоукріплювальні роботи й забивання металевого шпунта.
	
	
	
	Бетонні плити.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	46
	6
	
	
	Берегоукріплювальні роботи й забивання металевого шпунта.
	
	
	
	Габионная кладка.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	46
	7
	
	
	Берегоукріплювальні роботи й забивання металевого шпунта.
	
	
	
	Забивання металевого шпунта.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	47
	1
	
	
	 Трубопроводи напірні дерев'яні.
	
	
	
	Діаметр трубопроводу до 2 м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1
	2
	47
	2
	
	
	 Трубопроводи напірні дерев'яні.
	
	
	
	Діаметр трубопроводу до 4 м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	1
	2
	48
	1
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	200
	. Категорія ґрунтів
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	2
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	200
	. Категорія ґрунтів
	V-VI
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	3
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	200
	. Категорія ґрунтів
	VII-VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	4
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	200
	. Категорія ґрунтів
	IX-X
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	5
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 200 до 800
	. Категорія ґрунтів
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	6
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 200 до 800
	. Категорія ґрунтів
	V-VI
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	7
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 200 до 800
	. Категорія ґрунтів
	VII-VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	8
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 200 до 800
	. Категорія ґрунтів
	IX-X
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	9
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 800 до 1200
	. Категорія ґрунтів
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	10
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 800 до 1200
	. Категорія ґрунтів
	V-VI
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	11
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 800 до 1200
	. Категорія ґрунтів
	VII-VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	12
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 від 800 до 1200
	. Категорія ґрунтів
	IX-X
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	13
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 понад 1200
	. Категорія ґрунтів
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	14
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 понад 1200
	. Категорія ґрунтів
	V-VI
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	15
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 понад 1200
	. Категорія ґрунтів
	VII-VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	48
	16
	
	
	 Цементація ґрунтів.
	
	
	
	Поглинання цементу на 1 м цементируемой зони, кг - 
	 понад 1200
	. Категорія ґрунтів
	IX-X
	.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	1
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	Будинку ГЕС
	вбудовані
	.
	
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	2
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	
	підземні
	.
	
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	3
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	
	берегові
	 до 25
	.
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	4
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	
	берегові
	 до 100
	.
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	5
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	
	берегові
	більш 100
	.
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	6
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	
	приплотинные
	 до 50
	.
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	7
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	
	приплотинные
	 до 200
	.
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	8
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	
	приплотинные
	більш 200
	.
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	49
	9
	
	
	Будинок ГЕС і приміщення піднімальних механізмів.
	
	
	Приміщення
	піднімальних
	механізмів
	.
	(У вартість підземних будинків ГЕС входить вартість усього комплексу робіт: підземний виробіток, бетонні конструкції й облицювання, цементація, будівельні металоконструкції).
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	1
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	 до 6.
	Категорія ґрунтів
	VI-VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	2
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	 до 6.
	Категорія ґрунтів
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	3
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	 до 6.
	Категорія ґрунтів
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	4
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	 до 6.
	Категорія ґрунтів
	Х-ХI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	5
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	більш 6
	Категорія ґрунтів
	VI-VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	6
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	більш 7
	Категорія ґрунтів
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	7
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	більш 8
	Категорія ґрунтів
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	50
	8
	
	
	 Гідротехнічна шахта.
	
	
	Шахта діаметром, м:
	більш 9
	Категорія ґрунтів
	Х-ХI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	1
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 10.
	Категорія ґрунтів
	VI-VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	2
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 10.
	Категорія ґрунтів
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	3
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 10.
	Категорія ґрунтів
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	4
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 10.
	Категорія ґрунтів
	X-XI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	5
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 20.
	Категорія ґрунтів
	VI-VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	6
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 20.
	Категорія ґрунтів
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	7
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 20.
	Категорія ґрунтів
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	8
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 20.
	Категорія ґрунтів
	X-XI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	9
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 40.
	Категорія ґрунтів
	VI-VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	10
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 40.
	Категорія ґрунтів
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	11
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 40.
	Категорія ґрунтів
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	12
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 40.
	Категорія ґрунтів
	X-XI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	13
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 100.
	Категорія ґрунтів
	VI-VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	14
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 100.
	Категорія ґрунтів
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	15
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 100.
	Категорія ґрунтів
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	16
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	 до 100.
	Категорія ґрунтів
	X-XI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	17
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	більш 100.
	Категорія ґрунтів
	VI-VII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	18
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	більш 100.
	Категорія ґрунтів
	VIII
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	19
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	більш 100.
	Категорія ґрунтів
	IX
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	51
	20
	
	
	Гідротехнічний тунель.
	
	
	Тунелі перетином, м2 - 
	більш 100.
	Категорія ґрунтів
	X-XI
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	52
	1
	
	
	Заставні частини затворів і інших гідротехнічних металевих конструкцій
	
	
	
	 для плоских і сегментних затворів і ґрат.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	52
	2
	
	
	Заставні частини затворів і інших гідротехнічних металевих конструкцій
	
	
	
	 для секторних затворів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	52
	3
	
	
	Заставні частини затворів і інших гідротехнічних металевих конструкцій
	
	
	
	 для клапанних і вальцовы хзатворов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	52
	4
	
	
	Заставні частини затворів і інших гідротехнічних металевих конструкцій
	
	
	
	 для откатных воріт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	52
	5
	
	
	Заставні частини затворів і інших гідротехнічних металевих конструкцій
	
	
	
	 для двостулкових воріт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	53
	1
	
	
	Гідротехнічні металеві конструкції.
	
	
	
	Трубопроводи напірні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	53
	2
	
	
	Гідротехнічні металеві конструкції.
	
	
	
	Облицювання водопровідних галерей.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	53
	3
	
	
	Гідротехнічні металеві конструкції.
	
	
	
	Містки, кришки, огородження.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	2
	53
	4
	
	
	Гідротехнічні металеві конструкції.
	
	
	
	 Підкранові колії.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	54
	1
	
	
	Надземна частина будинків дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Каркасно-комишитова конструкція з покриттям по дерев'яних фермах, покрівля металева.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	54
	2
	
	
	Надземна частина будинків дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Дерев'яна рубана, перекриття бесчердачное дерев'яне, внутрішня й зовнішня штукатурка.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	54
	3
	
	
	Надземна частина будинків дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Цегельні стіни з різними видами перекриттів і покрівель
	 у тому числі зі стінами з інших місцевих кам'яних матеріалів: черепашнику, шлакоблоків та ін. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	55
	1
	
	
	Підземна частина будинків дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Матеріал конструкцій
	бут
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	55
	2
	
	
	Підземна частина будинків дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Матеріал конструкцій
	бутобетон
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	55
	3
	
	
	Підземна частина будинків дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Матеріал конструкцій
	бетон і залізобетон
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	56
	1
	
	
	Водозабірні греблі дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Гребля з бутової кладки з донною водоприймальними ґратами.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	56
	2
	
	
	Водозабірні греблі дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Бутобетонная гребля з водоскидними й промивними отворами, що перекриваються затворами й водоприймачем.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	56
	3
	
	
	Водозабірні греблі дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Бетонна (залізобетонна) гребля з водоскидними й промивними отворами, затворами й водоприймачем.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	56
	4
	
	
	Водозабірні греблі дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Бесплотинный водозабір зі струмененапрямною дамбою.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	57
	1
	
	
	Земляні дамби й греблі дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Земляна дамба без кріплення укосів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	57
	2
	
	
	Земляні дамби й греблі дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Земляна дамба із кріпленням верхівкового укосу одиночним мощенням.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	57
	3
	
	
	Земляні дамби й греблі дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Земляна дамба скріпленням верхівкового укосу подвійним мощенням і зворотним фільтром у низовому укосі.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	58
	1
	
	
	Дериваційні канали, трубопроводи й акведуки.
	
	
	Дериваційні канали зі спорудженнями
	 без кріплення укосів і дна в нескельних ґрунтах.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	58
	2
	
	
	Дериваційні канали, трубопроводи й акведуки.
	
	
	Дериваційні канали зі спорудженнями
	с кріпленням укосів і дна кам'яним мощенням.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	58
	3
	
	
	Дериваційні канали, трубопроводи й акведуки.
	
	
	Дериваційні канали зі спорудженнями
	с бетонним облицюванням укосів і дна.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	58
	4
	
	
	Дериваційні канали, трубопроводи й акведуки.
	
	
	Дериваційні канали зі спорудженнями
	прямокутного й трапецеидального перетину з бетонним облицюванням у скельних ґрунтах.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	58
	5
	
	
	Дериваційні канали, трубопроводи й акведуки.
	
	
	
	Дериваційні металеві трубопроводи.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	58
	6
	
	
	Дериваційні канали, трубопроводи й акведуки.
	
	
	
	Дериваційні дерев'яні трубопроводи діаметром 1 м.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	58
	7
	
	
	Дериваційні канали, трубопроводи й акведуки.
	
	
	
	Акведуки (залізобетонні) на дериваційних каналах.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	59
	1
	
	
	Відстійники (песколовки) і напірні басейни дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Відстійник
	бетонний і залізобетонний.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	59
	2
	
	
	Відстійники (песколовки) і напірні басейни дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Відстійник
	 з бутової кладки.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	59
	3
	
	
	Відстійники (песколовки) і напірні басейни дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Напірний басейн
	 з бутової кладки з оголовком холостого водоскиду.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	59
	4
	
	
	Відстійники (песколовки) і напірні басейни дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Напірний басейн
	бетонний з оголовком холостого водоскиду.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	60
	1
	
	
	Напірні металеві, дерев'яні й залізобетонні трубопроводи дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Металевий трубопровід.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	60
	2
	
	
	Напірні металеві, дерев'яні й залізобетонні трубопроводи дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Дерев'яний трубопровід.
	Діаметр, м - 
	1,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	60
	3
	
	
	Напірні металеві, дерев'яні й залізобетонні трубопроводи дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Залізобетонні трубопроводи монолітної конструкції для напору 10—30 м.
	Діаметр, м - 
	1,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	60
	4
	
	
	Напірні металеві, дерев'яні й залізобетонні трубопроводи дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Залізобетонні трубопроводи монолітної конструкції для напору 10—30 м.
	Діаметр, м - 
	1,25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	60
	5
	
	
	Напірні металеві, дерев'яні й залізобетонні трубопроводи дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Залізобетонні трубопроводи монолітної конструкції для напору 10—30 м.
	Діаметр, м - 
	1,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	60
	6
	
	
	Напірні металеві, дерев'яні й залізобетонні трубопроводи дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Залізобетонні трубопроводи монолітної конструкції для напору 10—30 м.
	Діаметр, м - 
	1,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	60
	7
	
	
	Напірні металеві, дерев'яні й залізобетонні трубопроводи дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Залізобетонні трубопроводи монолітної конструкції для напору 10—30 м.
	Діаметр, м - 
	2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	1
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Залізобетонні оглядові колодязі-лази діаметром, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	2
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Залізобетонні оглядові колодязі-лази діаметром, мм:
	1250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	3
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Залізобетонні оглядові колодязі-лази діаметром, мм:
	1500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	4
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Залізобетонні оглядові колодязі-лази діаметром, мм:
	1750
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	5
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Залізобетонні оглядові колодязі-лази діаметром, мм:
	2000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	6
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Металева зрівняльна вежа.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	7
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Быстротоки холостих скидань
	бетонні
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	61
	8
	
	
	 Оглядові колодязі-лази, зрівняльні вежі й быстротоки холостих скидань дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	
	Быстротоки холостих скидань
	залізобетонні
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	62
	1
	
	
	Що відводять канали дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Ґрунти нескельні.
	Канали безкріплення дна й укосів.
	(В обсяг вилучення входить ве тільки вилучення ґрунту в руслі каналу, але й зрізка косогору, нагірні канави та ін.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	62
	2
	
	
	Що відводять канали дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Ґрунти нескельні.
	Канали скріпленням дна й укосів кам'яним мощенням.
	(В обсяг вилучення входить ве тільки вилучення ґрунту в руслі каналу, але й зрізка косогору, нагірні канави та ін.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	62
	3
	
	
	Що відводять канали дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Ґрунти скельні.
	Канали з бетонним облицюванням дна й укосів.
	(В обсяг вилучення входить ве тільки вилучення ґрунту в руслі каналу, але й зрізка косогору, нагірні канави та ін.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	62
	4
	
	
	Що відводять канали дериваційних гідроелектростанцій.
	
	
	Ґрунти скельні.
	Канали прямокутного й трапецеидального перетину з бетонним облицюванням.
	(В обсяг вилучення входить ве тільки вилучення ґрунту в руслі каналу, але й зрізка косогору, нагірні канави та ін.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	63
	1
	
	
	Надземна частина будинків приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Дерев'яна з різними видами покрівлі.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	63
	2
	
	
	Надземна частина будинків приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	З кам'яними стінами, з різними видами перекриттів і покрівлі.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	64
	1
	
	
	Підземна частина будинків при гребельних гідроелектростанцій.
	
	
	Матеріал основних конструкцій - 
	дерево
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	64
	2
	
	
	Підземна частина будинків при гребельних гідроелектростанцій.
	
	
	Матеріал основних конструкцій - 
	бут
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	64
	3
	
	
	Підземна частина будинків при гребельних гідроелектростанцій.
	
	
	Матеріал основних конструкцій - 
	бетон
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	64
	4
	
	
	Підземна частина будинків при гребельних гідроелектростанцій.
	
	
	Матеріал основних конструкцій - 
	бетон з ніздрюватою підвалиною греблі зі збірних залізобетонних блоків
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	65
	1
	
	
	Водозливні греблі приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Ніздрювата гребля із залізобетонних блоків
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	65
	2
	
	
	Водозливні греблі приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Монолітна бетонна гребля
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	65
	3
	
	
	Водозливні греблі приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Бетонна гребля з бутобетонным флютбетом
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	65
	4
	
	
	Водозливні греблі приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Гребля з бутової кладки
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	65
	5
	
	
	Водозливні греблі приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Гребля змішаної конструкції: бетонні флютбет і підвалина, зрубові понурий і водобій, пальова підстава
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	65
	6
	
	
	Водозливні греблі приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Гребля дерев'яна всіх типів і конструкцій
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	66
	1
	
	
	Бревноспуски приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Залізобетонні
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	66
	2
	
	
	Бревноспуски приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Дерев'яні
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	67
	1
	
	
	Земляні греблі й дамби приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Греблі
	с укосами, укріпленими кам'яним мощениеми одерновкой
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	67
	2
	
	
	Земляні греблі й дамби приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Греблі
	с кам'яним мощенням верхівкового укосу, глиняним екраном і бетонною стінкою, що сполучає
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	67
	3
	
	
	Земляні греблі й дамби приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Греблі
	с кріпленням верхівкового укосу начерків каменю в плотових клітках, низового - з посівом трав
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	68
	1
	
	
	Переливні й струмененапрямні дамби приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	
	Дамби із кріпленням укосів і гребеня одиночним мощенням і кам'яним накидом.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	69
	1
	
	
	 канали, що підводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	 без кріплення.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	69
	2
	
	
	 канали, що підводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	с кріпленням укосів і дна одиночним кам'яним мощенням.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	69
	3
	
	
	 канали, що підводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	с кріпленням укосів і дна одиночним кам'яним мощениеми подвійним у водозабору.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	69
	4
	
	
	 канали, що підводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	с кріпленням дна й укосів бетонними плитами.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	70
	1
	
	
	 канали, що відводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	 без кріплення укосів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	70
	2
	
	
	 канали, що відводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	с кріпленням дна й укосів кам'яним мощенням.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	70
	3
	
	
	 канали, що відводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	с подвійним мощенням дна й одиночним мощенням укосів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	70
	4
	
	
	 канали, що відводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	с залізобетонними підпірними стінками, залізобетонною плитою в будинку ГЕС і кріпленням дна й укосів кам'яним мощенням.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	3
	70
	5
	
	
	 канали, що відводять, приплотинных гідроелектростанцій.
	
	
	Канали
	с кріпленням  дна й укосів бетонними плитами.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	71
	1
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 300 квт.
	
	
	
	Фундаменти залізобетонні збірні, стіни з керамзитобетонних панелей, перекриття з бетонних плит, підлоги з метлаських плиток, покрівля рулонна
	 для ДЭС потужністю до 150 квт
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	71
	2
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 300 квт.
	
	
	
	Фундаменти бутобетонные стрічкові, стіни цегельні, перекриття залізобетонні, підлоги з метлаських плиток, покрівля рулонна
	 для ДЭС потужністю до 150 квт
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	71
	3
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 300 квт.
	
	
	
	Фундаменти бутобетонные стрічкові, стіни каркасно-комишитові, перекриття дерев'яні з утепленням камышитом, підлоги із цегли
	 для ДЭС потужністю до 150 квт
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	71
	4
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 300 квт.
	
	
	
	Фундаменти бутові або цегельні, стіни каркасно-засипні, перекриття бесчердачные, дерев'яні, підлоги з метлаських плиток, покрівля рулонна
	 для ДЭС потужністю до 300 квт
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	71
	5
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 300 квт.
	
	
	
	Фундаменти бутові, стіни цегельні, перекриття бесчердачные дерев'яні, підлоги з метлаських плиток, покрівля рулонна
	 для ДЭС потужністю до 300 квт
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	72
	1
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 2000 квт.
	
	
	
	Фундаменти бутобетонные стрічкові, стіни цегельні, перекриття залізобетонні збірні, підлоги з метлаських плиток, покрівля рулонна.
	Обсяг будинків
	 до 3600 куб. м
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	72
	2
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 2000 квт.
	
	
	
	Фундаменти залізобетонні збірні, стіни каркасно-панельні збірні, перекриття залізобетонні збірні, підлоги з метлаських плиток, покрівля рулонна.
	Обсяг будинків
	 до 3600 куб. м
	.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	72
	3
	
	
	Будинку дизельних електростанцій потужністю до 2000 квт.
	
	
	
	Фундаменти бутобетонные стрічкові, стіни з дерев'яних брусів, перекриття дерев'яні, підлоги з метлаських плиток, покрівля із хвилястих азбестоцементних аркушів.
	300 - 1000 куб. м
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	73
	1
	
	
	Сховища палива й масла й інші допоміжні спорудження для дизельних електростанцій.
	
	
	
	Сховища палива й масла ( без вартості сталевих цистерн)
	напівпідземного типу із прийомним колодязем
	 для ДЭС потужністю до 150 квт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	73
	2
	
	
	Сховища палива й масла й інші допоміжні спорудження для дизельних електростанцій.
	
	
	
	Сховища палива й масла ( без вартості сталевих цистерн)
	напівпідземного типу з будинком насосної, приймальням колодязем і камерою керування
	 для ДЭС потужністю до 2000 квт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	73
	3
	
	
	Сховища палива й масла й інші допоміжні спорудження для дизельних електростанцій.
	
	
	
	Сховища палива й масла ( без вартості сталевих цистерн)
	надземного типу з будинком насосної
	 для ДЭС потужністю до 2000 квт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	73
	4
	
	
	Сховища палива й масла й інші допоміжні спорудження для дизельних електростанцій.
	
	
	
	Колодязь для аварійного спуска палива й масла.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	73
	5
	
	
	Сховища палива й масла й інші допоміжні спорудження для дизельних електростанцій.
	
	
	
	Резервуари залізобетонні для води ємністю 4,3 куб. м
	
	 для ДЭС потужністю до 300 квт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	4
	74
	1
	
	
	Фундаменти під технологічне встаткування дизельних електростанцій.
	
	
	
	Бутобетонные, бетонні й залізобетонні фундаменти.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	75
	1
	
	
	Комплектні розподільні пристрої зовнішньої установки (КРУН 6 - 10 кВ).
	
	
	
	Комплектний розподільний пристрій 6—10 кВ із шаф ДО-В 1-У зовнішньої установки (КРУН), що полягає із двох секцій, з 10 лініями, що відходять, включаючи заземлення, фундаменти й кабель ные канали в межах РУ
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	75
	2
	
	
	Комплектні розподільні пристрої зовнішньої установки (КРУН 6 - 10 кВ).
	
	
	
	Комплектний розподільний пристрій 6—10 кВ із шаф ДО-В 1-У зовнішньої установки (КРУН), з однієї секцією й 5 лініями, що відходять
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	75
	3
	
	
	Комплектні розподільні пристрої зовнішньої установки (КРУН 6 - 10 кВ).
	
	
	
	Шафа ДО-В 1-У лінії, що відходить, або введення комплектного розподільного пристрою 6 - 10 кв. зовнішньої установки (КРУН), включаючи заземлення, фундамент під шафу й кабельні канали в межах шафи
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	76
	1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Блок із запобіжниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	2
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Блок з отеплювачем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	3
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Об'єднаний блок з
	запобіжниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	4
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Об'єднаний блок з 
	віддільниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	5
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Об'єднаний блок з віддільниками з обліком подальшого 
	розширення до двох блоків з
	 автоматичною перемичкою
	
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	6
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Два блоки з перемичкою
	автоматичної
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	7
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 35 кв. зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,6
	 за схемою:
	Одиночна секционированная 
	система шин з вісьма 
	 лініями, що відходять 
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	8
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 35 кв. зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,7
	 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин  з паралельно розташованими секціями, з вісьма -
	
	 лініями, що відходять 
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	9
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 35 кв. зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,8
	 за схемою:
	Дві робочі системи шин з 
	вісьма лініями, що відходять
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	10
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 35 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,8
	.
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, секційного вимикача за схемою «одиночна секционированная система шин з паралельно розташованими секціями», шиносоединительного вимикача за схемою «дві робітники
	системи шин»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	11
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 35 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,9
	.
	Гніздо секційного вимикача за схемою «одиночна секционированная система
	шин з поздовжнім розташуванням секцій»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	12
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 35 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,10
	.
	Гніздо із трансформаторами
	напруги ЭНОМ-35 і
	розрядниками РВС-35
	с порталами ошиновки в залізобетоні.

	5
	2
	1
	76
	1-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Блок із запобіжниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	2-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Блок з отеплювачем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	3-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Об'єднаний блок з
	запобіжниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	4-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Об'єднаний блок з 
	віддільниками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	5-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Об'єднаний блок з віддільниками з обліком подальшого 
	розширення до двох блоків з
	 автоматичною перемичкою
	
	
	
	
	
	
	
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	6-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	
	Два блоки з перемичкою
	автоматичної
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	7-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 35 кв. зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,6
	 за схемою:
	Одиночна секционированная 
	система шин з вісьма 
	 лініями, що відходять 
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	8-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 35 кв. зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,7
	 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин  з паралельно располо-
	женными секціями, з вісьма -
	 лініями, що відходять 
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	9-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 35 кв. зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,8
	 за схемою:
	Дві робочі системи шин з 
	вісьма лініями, що відходять
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	76
	10-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 35 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 35 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-35/2000-2,
	ВВН-35/1000-1,
	ВМК-35А/800-1 або
	ВМК-35Б/800-1,
	МГ-35/600-0,75,
	У-35/2000-2,
	У БД-35/600-0,8
	.
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, секційного вимикача за схемою «одиночна секционированная система шин з паралельно розташованими секціями», шиносоединительного вимикача за схемою «дві робітники
	системи шин»
	
	 с порталами ошиновки в металі.

	5
	2
	1
	77
	1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Блок «лінія - трансформатор» з 
	віддільником і короткозамикачем
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	2
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	3
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	4
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з віддільниками в перемичці
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	5
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з віддільниками в перемичці
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	6
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з вимикачами в перемичці
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	7
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Місток з віддільниками в ланцюгах 
	лінії
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	8
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Місток з вимикачами в 
	ланцюгах лінії й перемичці
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	9
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Трикутник «дві лінії - трансформатор».
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	10
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Трикутник «три лінії - два трансформатори».
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	11
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Чотирикутник «дві лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	12
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Чотирикутник «чотири лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	13
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Чотирикутник «дві транзитні лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	14
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем,із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	15
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, окремим обхідним і секційним вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	16
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	17
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, з окремим обхідним і секційним вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	18
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Дві робочі системи шин з обхідний, зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	19
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Дві робочі системи шин з обхідний, з окремими обхідними й шино-сполучними вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	20
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 110 кВ по схемах 
	зі збірними шинами, з вимикачем типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, секційного (шиносоединительного) вимикача, сполученого обхідного й секційного (шиносоединительного) вимикача 
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	21
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гніздо обхідного вимикача
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	22
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гніздо силового трансформатора з віддільником за схемою «одиночна секционированная система шин з обхідний» з віддільником у ланцюгах трансформатора
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	23
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гніздо трансформаторів напруги НКФ-110 з розрядниками РВНГ-110 або РВС-110
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	1-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Блок «лінія - трансформатор» з 
	віддільником і короткозамикачем
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	2-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	3-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	4-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з віддільниками в перемичці
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	5-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кв. з віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з віддільниками в перемичці
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	6-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з вимикачами в перемичці
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	7-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Місток з віддільниками в ланцюгах 
	лінії
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	8-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Місток з вимикачами в 
	ланцюгах лінії й перемичці
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	9-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Трикутник «дві лінії - трансформатор».
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	10-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Трикутник «три лінії - два трансформатори».
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	11-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Чотирикутник «дві лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	12-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Чотирикутник «чотири лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	13-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 110 кВ із вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Чотирикутник «дві транзитні лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	14-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем,із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	15-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, окремим обхідним і секційним вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	16-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	17-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, з окремим обхідним і секційним вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	18-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Дві робочі системи шин з обхідний, зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	19-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 110 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Дві робочі системи шин з обхідний, з окремими обхідними й шино-сполучними вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	77
	20-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 110 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 110 кВ по схемах 
	зі збірними шинами, з вимикачем типу:
	ВВН-110/2000-6,
	МКП-110/1000-5,
	У-110/2000-8,
	МГ-110/600-2,5,
	ВМК-110/2000-3,5.
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, секційного (шиносоединительного) вимикача, сполученого обхідного й секційного (шиносоединительного) вимикача 
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ  за схемою:
	Блок «лінія - трансформатор» з 
	віддільником і короткозамикачем
	
	
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	2
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ  за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	
	
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	3
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ  за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	 без обліку подальшого 
	розширення
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	4
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ  за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з віддільниками в перемичці
	
	
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	5
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ  за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з віддільниками в перемичці
	 без обліку подальшого 
	розширення
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	6
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з вимикачем типу ВВН-154/2000-8
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	7
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Місток з віддільниками в ланцюгах 
	ліній
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	8
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Місток з вимикачами в 
	ланцюгах лінії й перемичці
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	9
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Трикутник «дві лінії - трансформатор».
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	10
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Трикутник «три лінії - два трансформатори».
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	11
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Чотирикутник «дві лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	12
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Чотирикутник «чотири лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	13
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Чотирикутник «дві транзитні лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	14
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	15
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, окремим обхідним і секційним вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	16
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	17
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, з окремим обхідним і секційним вимикачем, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	18
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Дві робочі системи шин з обхідний, зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	19
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Дві робочі системи шин з обхідний, з окремими обхідними й шино-сполучними вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	20
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 150 кВ по схемах 
	зі збірними шинами, з вимикачем типу:
	
	
	
	
	ВВН-154/2000-8.
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, секційного (шиносоединительного) вимикача, сполученого обхідного й секційного (шиносоединительного) вимикача 
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	21
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 150 кВ по схемах 
	зі збірними шинами, з вимикачем типу:
	
	
	
	
	
	Гніздо силового трансформатора з віддільником за схемою «одиночна секционированная система шин з обхідний» з віддільником у ланцюгах трансформатора
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	22
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 150 кВ по схемах 
	зі збірними шинами, з вимикачем типу:
	
	
	
	
	Гніздо обхідного вимикача
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	23
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 150 кВ по схемах 
	зі збірними шинами, з вимикачем типу:
	
	
	
	
	
	Гніздо трансформаторів напруги НКФ-220 з розрядниками РВНГ-150 або РВНГ-150
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	3-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ  за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	 без обліку подальшого 
	розширення
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	4-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ  за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з віддільниками в перемичці
	
	
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	6-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Блокові й мостиковые схеми РЕПЕТУЮ-150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з вимикачем типу ВВН-154/2000-8
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	12-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	Кільцеві схеми РЕПЕТУЮ 150 кВ із вимикачем типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Чотирикутник «чотири лінії - 
	два трансформатори»
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	14-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	15-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, окремим обхідним і секційним вимикачем, з п'ятьма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	16-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	17-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, з окремим обхідним і секційним вимикачем, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	18-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Дві робочі системи шин з обхідний, зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	78
	19-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 150 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 150 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу:
	ВВН-154/2000-8.
	
	
	
	
	Дві робочі системи шин з обхідний, з окремими обхідними й шино-сполучними вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Блок «лінія - трансформатор» з 
	віддільником і короткозамикачем
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	2
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії, віддільниками й короткозамикачами в ланцюгах трансформаторів
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	3
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії, віддільниками й короткозамикачами в ланцюгах трансформаторів
	 без обліку подальшого 
	розширення
	
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	4
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	
	
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	5
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	 без обліку подальшого 
	розширення
	.
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	6
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Блок «лінія - трансформатор» 
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	7
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - 
	два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	8
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - 
	два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	9
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з вимикачами в перемичці
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	10
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Місток з віддільниками в ланцюгах 
	
	лінії, з вимикачем в
	перемичці
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	11
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Місток з вимикачами в 
	ланцюгах лінії в перемичці
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	12
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Трикутник «дві лінії - трансформатор»
	»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	13
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Трикутник «три лінії - два трансформатори»  
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	14
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Чотирикутник «дві лінії - 
	два трансформатори»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	15
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Чотирикутник «чотири лінії - 
	два трансформатори»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	16
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Чотирикутник «дві лінії - 
	два трансформатори»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	17
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	18
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	19
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, окремим обхідним і секційним вимикачем, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	20
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, з окремим обхідним і секційним вимикачем, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	21
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Дві робочі системи шин з обхідний, зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	22
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Дві робочі системи шин з обхідний, з окремими обхідними й шино-сполучними вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	


	5
	2
	1
	79
	23
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, секційного (шиносоединительного) вимикача, сполученого обхідного й секційного (шиносоединительного) вимикача 
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	24
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Гніздо обхідного вимикача
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	25
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	
	Гніздо силового трансформатора з віддільником за схемою «одиночна секционированная система шин з обхідний» з віддільником у ланцюгах трансформатора
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	26
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	
	Гніздо трансформаторів напруги НКФ-220 з розрядниками РВНГ-220 або РВНГ-220
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	27
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Гніздо з розрядниками РВС-220 або РВМГ-220, що приєднуються через роз'єднувач
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	28
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Гніздо з розрядниками РВС-220 або РВМГ-220, без роз'єднувачів  
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	2-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії, віддільниками й короткозамикачами в ланцюгах трансформаторів
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	3-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії, віддільниками й короткозамикачами в ланцюгах трансформаторів
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	4-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	5-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із віддільниками й короткозамикачами за схемою:
	Два блоки з автоматичної 
	перемичкою між ними
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	7-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - 
	два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	8-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - 
	два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	9-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Два блоки з додаткової 
	лінією між ними, з вимикачами в перемичці
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	10-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Місток з віддільниками в ланцюгах 
	
	лінії, з вимикачем в
	перемичці
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	11-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Місток з вимикачами в 
	ланцюгах лінії в перемичці
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	12-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Трикутник «дві лінії - трансформатор»
	»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	13-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Трикутник «три лінії - два трансформатори»  
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	14-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Чотирикутник «дві лінії - 
	два трансформатори»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	15-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Чотирикутник «чотири лінії - 
	два трансформатори»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	16-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ із із вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Чотирикутник «дві лінії - 
	два трансформатори»
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	17-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	18-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, зі сполученим обхідним і секційним вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	19-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з вимикачами в ланцюгах трансформаторів, окремим обхідним і секційним вимикачем, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	20-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Одиночна секционированная система шин з обхідний, з віддільниками в ланцюгах трансформаторів, з окремим обхідним і секційним вимикачем, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	21-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Дві робочі системи шин з обхідний, зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, із чотирма лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	22-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	Дві робочі системи шин з обхідний, з окремими обхідними й шино-сполучними вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	23-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, секційного (шиносоединительного) вимикача, сполученого обхідного й секційного (шиносоединительного) вимикача 
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	79
	25-1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 220 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 220 кВ зі збірними шинами, з вимикачами типу ВВН-220/2000-15, В-220/2000-10 за схемою:
	
	Гніздо силового трансформатора з віддільником за схемою «одиночна секционированная система шин з обхідний» з віддільником у ланцюгах трансформатора
	.
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Блок «лінія - трансформатор» 
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	2
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	3
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії, без
	 обліку подальшого 
	розширення
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	4
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Місток з вимикачами в 
	ланцюгах лінії й у перемичці.
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	5
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Трикутник «дві лінії - трансформатор»
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	6
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Чотирикутник «дві лінії - два трансформатори
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	7
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	«Дві робочі системи шин з обхідний», зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, з п'ятьма лініями
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	8
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	«Дві робочі системи шин з обхідний», з окремими обхідними й шиносоединительными вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	9
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 330 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15:
	
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, шиносоединительного вимикача, сполучене гніздо обхідного й шиносоединительного вимикача.
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	10
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 330 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15:
	Гніздо обхідного вимикача
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	11
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 330 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15:
	Гніздо трансформаторів
	напруги НКФ-330.
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	12
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 330 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15:
	Гніздо з розрядниками РВМГ-330 або РВМК-330, що приєднуються через роз'єднувач
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	13
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 330 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15:
	Гніздо з розрядниками РВМГ-330 або РВМК-330, без роз'єднувача
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в залізобетоні.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	2
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	3
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Об'єднаний блок «лінія - два трансформатори», з роз'єднувачем у ланцюзі лінії, без
	 обліку подальшого
	розширення
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	4
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Місток з вимикачами в 
	ланцюгах лінії й у перемичці.
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	5
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Трикутник «дві лінії - трансформатор»
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	6
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ із вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	Чотирикутник «дві лінії - два трансформатори
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	7
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	«Дві робочі системи шин з обхідний», зі сполученим обхідним і шиносоединительным вимикачем, з п'ятьма лініями
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	8
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 330 кВ зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15 за схемою:
	«Дві робочі системи шин з обхідний», з окремими обхідними й шиносоединительными вимикачами, із шістьома лініями, що відходять
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	80
	9
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 330 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 330 кВ по схемах зі збірними шинами, з вимикачами ВВН-330/2000-15:
	
	Гніздо лінії, що відходить, силового трансформатора, шиносоединительного вимикача, сполучене гніздо обхідного й шиносоединительного вимикача.
	
	
	
	
	
	
	с порталами ошиновки в металі.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	1
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 500 кВ із вимикачами типу ВВ-500/2000-25 за схемою:
	Блок «лінія - трансформатор» 
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	2
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 500 кВ із вимикачами типу ВВ-500/2000-25 за схемою:
	Трикутник «дві лінії - автотрансформатор»
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	3
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 500 кВ із вимикачами типу ВВ-500/2000-25 за схемою:
	Трикутник «дві лінії - два автотрансформатори»
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	4
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 500 кВ із вимикачами типу ВВ-500/2000-25 за схемою:
	Чотирикутник «дві лінії - два автотрансформатори»
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	5
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 500 кВ із вимикачами типу ВВ-500/2000-25 за схемою:
	Чотирикутник «три лінії - автотрансформатор»
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	6
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 500 кВ із вимикачами типу ВВ-500/2000-25 за схемою:
	"Шини- трансформатор" (три лінії - два автотрансформатори)
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	7
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	РЕПЕТУЮ 500 кВ із вимикачами типу ВВ-500/2000-25 за схемою:
	"Шини- трансформатор" (чотири лінії - два автотрансформатори)
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	8
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Гніздо лінії, що відходить, за схемою " Шини-Трансформатор" із двома  вимикачами ВВ-500/2000-25 і трансформаторами напруги НКФ-500 для цілей виміру й захисту
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Гніздо лінії, що відходить, за схемою " Шини-Трансформатор" з одним  вимикачем ВВ-500/2000-25 і трансформаторами напруги НКФ-500 для цілей виміру й захисту
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Гніздо автотрансформатора за схемою " Шини-Трансформатор" із двома роз'єднувачами I і II системи шин.
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Гніздо автотрансформатора за схемою " Шини-Трансформатор" з одним роз'єднувачем II системи шин.
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Гніздо автотрансформатора за схемою " Шини-Трансформатор" з одним роз'єднувачем I системи шин.
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Гніздо лінії, що відходить, за схемою " Шини-Трансформатор" з одним роз'єднувачем.
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Перемичка між двома системами шин за схемою «шини - трансформатор» з одним вимикачем ВВ-500/2000-25
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
	
	
	

	5
	2
	1
	81
	14
	
	
	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Установка трансформаторів Напругою НДЕ-500 для відбору потужності від конденаторов зв'язки ( замість НКФ-500).
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Гнізда РЕПЕТУЮ 500 кв.
	Монтаж збірних шин за схемою шини -трансформатор» (на один проліт)
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Відкриті розподільні пристрої 500 кв.
	
	
	Установка на лінії комбінованого розрядника типу РВМК-500.
	
	
	
	
	
	
	
	
	с порталами в металі з відтягненнями.
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	Високочастотний захист ліній.
	
	
	Високочастотний захист ВЛ110, 150 і 220 кв., включаючи фундаменти під устаткування.
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	Високочастотний захист ліній.
	
	
	Високочастотний захист ВЛ 330 кв., включаючи фундаменти під устаткування.
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	Високочастотний захист ліній.
	
	
	Високочастотний захист ВЛ 500 кв., включаючи фундаменти, 
	роз'єднувач із приводом і трансформатор напруги НДЕ-500
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	Комплектні трансформаторні підстанції.
	Комплектна однотрансформаторна підстанція КТП-35/6-10 кв. із запобіжниками на стороні 35 кв. із трансформатором 3200/ква., включаючи комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки 6 - 10 кВ, 
	що полягає із чотирьох шаф, що відходять ліній з вимикачами ВМГ-133-П, шаф уведення з вимикачем ВМГ-133-П трансформатора власних потреб, трансформатора напруги з розрядниками, а також заземлення, фундаменти, портали й огородження
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	Комплектні трансформаторні підстанції.
	Комплектна однотрансформаторна підстанція КТП-35/6-10 кв. із запобіжниками або з віддільником і короткозамикачем на стороні 35 кв. із трансформаторами до 15000 ква, включаючи комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки 6—10 кв., 
	що полягає із чотирьох шаф, що відходять ліній, шаф уведення трансформатора власних потреб, трансформатора напруги, розрядників, а також заземлення, фундаменти, портали й огородження
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	Комплектні трансформаторні підстанції.
	Комплектна двухтрансформаторная підстанція 2КТП-35/6-10 кВ із запобіжниками або з віддільником і короткозамикачем на стороні 35 кВ із трансформаторами до 15000 ква, включаючи комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки 6—10 кВ, 
	що полягає з восьми шаф, що відходять ліній, шаф уведення й секційного вимикача, трансформаторів власних потреб, трансформаторів напруги, розрядників, а також заземлення, фундаменти, портали й огородження
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	Комплектні трансформаторні підстанції.
	Комплектна однотрансформаторна підстанція КТП-110/6-10 кВ із віддільником і короткозамикачем на стороні 110 кВ із трансформатором 15000 ква, включаючи комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки 6—10 кВ, 
	що полягає з п'яти шаф, що відходять ліній з вимикачами Вмп-Юк на 600—1 000 а із пружинним приводом, шаф уведення з вимикачем Вмп-Юк на 1000 а, трансформатора, власних потреб, трансформатора напруги, розрядників,
	 а також заземлення, фундаменти, портали й огородження.
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	Комплектні трансформаторні підстанції.
	Комплектна  двухтрансформаторная підстанція 2 КТП-ПО/6-10 кв. з віддільниками й короткозамикачами й перемичкою «Н» на стороні 110 кв. із трансформаторами 15000 ква, включаючи комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки 6 - 10 кВ, 
	що полягає з десяти шаф, що відходять ліній з вимикачами Вмп-Юк на 600 - 1000 а, шаф уведення й секційного вимикача з вимикачем Вмп-Юк на 1 000 а, трансформаторів напруги, розрядників, а також заземлення, 
	фундаменти, портали й огородження.
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	Комплектні трансформаторні підстанції.
	Комплектна однотрансформаторна підстанція КТП-110/35/ 6-10 кВ із віддільником і короткозамикачем на стороні 110 кв. із трансформатором 15000 ква, включаючи розподільний пристрій 35 кВ, що полягає із трьох лінійних гнізд, 
	 гнізда введення й гнізда трансформаторів напруги й розрядників, комплектний розподільний пристрій зовнішньої установки 6 - 10 кВ, що полягає із трьох шаф, що відходять ліній, далі - як у п.4
	
	с вимикачами Вмп-Юк на 600—1 000 а із пружинним приводом, шаф уведення з вимикачем Вмп-Юк на 1000 а, трансформатора, власних потреб, трансформатора напруги, розрядників, а також заземлення, фундаменти, портали й огородження
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	Комплектні трансформаторні підстанції.
	Комплектна двухтрансформаторная підстанція 2КТП-110/ 35/6-10 кВ із віддільниками й короткозамикачами й перемичкою «Н» на стороні 110 кВ із трансформаторами 15000 ква, включаючи розподільний пристрій 35 кВ, 
	що полягає із чотирьох лінійних гнізд, гнізд уведення, секційного вимикача й трансформаторів напруги й розрядників, комплектний розподільний пристрій з восьми шаф, що відходять ліній
	
	с вимикачами Вмп-Юк на 600 - 1000 а, шаф уведення й секційного вимикача з вимикачем Вмп-Юк на 1 000 а, трансформаторів напруги, розрядників, а також заземлення, фундаменти, портали й огородження
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	Закриті розподільні пристрої 6-10 кв.
	Будинок закритого розподільного пристрою 6—10 кВ обсягом до 1 100 куб. м з типових секцій, ( без приміщення для реакторів), будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону або цегли, включаючи пристрій робочої й аварійної вентиляції
	
	
	.
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	Закриті розподільні пристрої 6-10 кв.
	Будинок закритого розподільного пристрою 6—10 кВ обсягом понад 1 100 куб. м з типових секцій, ( без приміщення для реакторів), будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону або цегли, включаючи пристрій робочої й аварійної вентиляції
	
	
	.
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	Закриті розподільні пристрої 6-10 кв.
	Приміщення реакторів зі стінами зі збірного залізобетону, що прилаштовується до ЗРУ 6—10 кВ (включаючи вартість будинку й заземлення) з реакторами типу: РБАМ-6-1500, РБАМ-6-2000, РБА-6-2500, РБА-6-3000, РБАСМ-6-2 х 1500, РБАСМ-6 х 2000
	 с природньою вентиляцією й РБАСМ-6-2 х 2500, РБАС-6-2 х 3000 із пристроєм примусової вентиляції; РБАМ-10-1500, РБАМ-10-2000, РБА-10-2500, РБА-10-3000, РБАСМ-10-2 X 1500 із природньою вентиляцією, РБАСМ-10-2х2000, РБАСМ-10-2 х 2500, 
	РБАС-10-2 х ЗООО із пристроєм примусової вентиляції
	.
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	Закриті розподільні пристрої 6-10 кв.
	Приміщення реакторів зі стінами із цегли, що прилаштовується до ЗРУ 6—10 кВ (включаючи вартість будинку й заземлення) з реакторами типу: РБАМ-6-1500, РБАМ-6-2000, РБА-6-2500, РБА-6-3000, РБАСМ-6-2 х 1500, РБАСМ-6 х 2000
	 с природньою вентиляцією й РБАСМ-6-2 х 2500, РБАС-6-2 х 3000 із пристроєм примусової вентиляції; РБАМ-10-1500, РБАМ-10-2000, РБА-10-2500, РБА-10-3000, РБАСМ-10-2 X 1500 із природньою вентиляцією, РБАСМ-10-2х2000, РБАСМ-10-2 х 2500, 
	РБАС-10-2 х ЗООО із пристроєм примусової вентиляції
	.
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТМ-6300/35, « ТДН-10000/35, ТДН-15000/35, ТМ-6300/110, ТДН-10000/110, ТДНГ-20000/ 110, ТДНГ-31500/110, ТДНГ-40500/110, ТДНГ-60000/110, ТДНГУ-63000/ПО
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТДТН-10000/110, ТДТНГ-15000/110, ТДТНГУ-20000/110, ТДТН-31500/110, ТДТНГ-40500/110, ТДТНГ-60000/110
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТРДН-32000/150, ТДГ-60000/150. ТДГ-65000/150
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТМТ-6300/150
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТД Т Г-15000/150, ТДТНГ-25000/150, ТДТГ-60000 /150
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Автотрансформатор силовий типу АТДТГ-90000/150
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТРДНГ-32000/220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	85
	8
	
	
	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТДЦГ-90 000/220, ТДЦГ-125000/220 ..........
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТДЦГ-180 000/220, ТДЦГ-25000/220
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТДЦГ-360000/220
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТДТНГ-20000/220, ТДТНГ-40000/220
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Автотрансформатори силові типу АТДТНГ-30000/220, АТДЦТНГ-63000/220, АТДЦТНГ-125000/220
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Те ж типу АТДЦТГ-180000/ 220 і АТДЦТГ-240000/220 з вольтодобавочными трансформаторами типу ВРТДНУ-240000/35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	85
	14
	
	
	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові типу ТДЦГ-200 000/330, ТДЦГ-250000/330
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Трансформатори силові  типу ТДЦГ-400000/330
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Автотрансформатори силові типу АТДЦТН-125000/330, АТДЦТН-200000/330
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Автотрансформатори силові типу АТДЦТГ-240000/ 330 з вольтодобавочным трансформатором типу ВРТДНУ-240000/35
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Автотрансформатори силові типу АОДЦТН-167000/ 500 із шинним мостом на стороні НН
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Автотрансформатори силові типу АОДЦТН-167000/ 500із гнучким зв'язком
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Автотрансформатори силові типу АТДЦТН-250000/ 500
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	Трансформатори й автотрансформатори силові.
	
	
	Шунтувальні реактори 3х55000 ква 500 кВ
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	Трансформатори власних потреб і заземлюючі реактори.
	
	
	Установка трансформаторів типу ТМ-20/6-10, ТМ-30/6-10, ТМ-50/6-10
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	Трансформатори власних потреб і заземлюючі реактори.
	
	
	Установка трансформаторів типу ТМ-100/6-10, ТМ-160/10, ТМ-180/7-10, ТМ-250/6-10, ТМ-320/6-10, ТСМ-320/6-10, ТМ-400/6-10-64, ТМ-560/10, ТСМ-560/6-10, ТМ-630/10
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	Трансформатори власних потреб і заземлюючі реактори.
	
	
	Установка трансформаторів типу ТМ-1000/6-10А
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	Трансформатори власних потреб і заземлюючі реактори.
	
	
	Установка трансформаторів типу ТМ-560/35
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	Трансформатори власних потреб і заземлюючі реактори.
	
	
	Установка реакторів типаЗРОМ-350/6, 300/10, ЗРОМ-275/35, ЗРОМ-550/35
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Закрита установка двох синхронних компенсаторів типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Закрита установка двох синхронних компенсаторів типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни із цегли) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Закрита установка одного синхронного компенсатора типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни із цегли) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Закрита установка одного синхронного компенсатора типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Відкрита установка двох синхронних компенсаторів типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки централізованого постачання повітрям 
	(стіни зі збірного залізобетону); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Відкрита установка двох синхронних компенсаторів типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки
	 централізованого постачання повітрям (стіни із цегли); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Відкрита установка одного синхронного компенсатора типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки централізованого постачання повітрям
	 (стіни із цегли); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Синхронні компенсатори.
	
	
	Відкрита установка одного синхронного компенсатора типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки централізованого постачання повітрям
	 (стіни зі збірного залізобетону); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Закрита установка двох синхронних компенсаторів типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Закрита установка двох синхронних компенсаторів типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни із цегли) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Закрита установка одного синхронного компенсатора типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Закрита установка одного синхронного компенсатора типу КС-15000-6(10) кВ із повітряним охолодженням, включаючи будинок (будівельна частина - стіни із цегли) з фундаментами під устаткування й кабельні канали в межах будинку
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Відкрита установка двох синхронних компенсаторів типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки централізованого постачання повітрям 
	(стіни зі збірного залізобетону); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Відкрита установка двох синхронних компенсаторів типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки централізованого постачання повітрям
	 (стіни із цегли); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Відкрита установка одного синхронного компенсатора типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки централізованого постачання повітрям 
	(стіни зі збірного залізобетону); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Общеподстанционные пункти керування.
	
	
	Відкрита установка одного синхронного компенсатора типу КСБ-50000-11 з водневим охолодженням, включаючи фундамент під компенсатори, будинок допоміжних пристроїв і будинок установки централізованого постачання повітрям
	 (стіни із цегли); заземлення, кабельні канали в межах установки, вбудовану насосну тех. водопостачання
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	Допоміжні будинки.
	
	
	Будинок допоміжного значення одноповерхове (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону).
	Розміри в плані, м:
	24х12
	.
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	Допоміжні будинки.
	
	
	Будинок допоміжного значення одноповерхове (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону).
	Розміри в плані, м:
	18х12
	.
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	Допоміжні будинки.
	
	
	Будинок допоміжного значення одноповерхове (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону).
	Розміри в плані, м:
	12х12
	.
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	Допоміжні будинки.
	
	
	Будинок допоміжного значення одноповерхове (будівельна частина - стіни із цегли).
	Розміри в плані, м:
	24х12
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	89
	5
	
	
	Допоміжні будинки.
	
	
	Будинок допоміжного значення одноповерхове (будівельна частина - стіни із цегли).
	Розміри в плані, м:
	18х12
	.
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	Допоміжні будинки.
	
	
	Будинок допоміжного значення одноповерхове (будівельна частина - стіни із цегли).
	Розміри в плані, м:
	12х12
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Будинок апаратній маслохозяйства (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону).
	Розміри в плані, м:
	6 х 12
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Будинок апаратній маслохозяйства (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону).
	Розміри в плані, м:
	6 х 18
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Будинок апаратній маслохозяй-ства (будівельна частина - стіни із цегли.
	Розміри в плані, м:
	6 х 6
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Будинок апаратній маслохозяй-ства (будівельна частина - стіни із цегли.
	Розміри в плані, м:
	6 х 12
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Будинок апаратній маслохозяй-ства (будівельна частина - стіни із цегли.
	Розміри в плані, м:
	6 х 18
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на вісім баків по 60 м3 і два баки по 10 м3.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на шість баків по 60 м3 і два баки по 10 куб. м
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на вісім баків по 60 куб. м
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на шість баків по 60 куб. м
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на чотири баки по 60 куб. м
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на три баки по 60 куб. м
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на чотири баки по 30 куб. м
	.
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	Апаратні маслохозяйства й відкриті склади масла.
	
	
	Відкритий склад масла на три баки по 30 куб. м 
	.
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	Компресорні установки.
	
	
	Компресорна установка окремо варта для повітряних вимикачів на три компресори продуктивністю по 60 куб. м/ч і чотири повітрозбірники обсягом по 3 куб. м (фундамент під шість 
	повітрозбірників). Будинок (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону) розміром у плані 12 х 6 м
	.
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	Компресорні установки.
	
	
	Компресорна установка окремо варта для повітряних вимикачів на три компресори продуктивністю по 60 куб. м/ч і чотири повітрозбірники обсягом по 3 куб. м (фундамент під шість 
	повітрозбірників). Будинок (будівельна частина - стіни із цегли) розміром у плані 12 х 6 м
	.
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	Компресорні установки.
	
	
	Компресорна установка від- до діла варта для повітряних вимикачів на три компрес-сміття продуктивністю по 180 куб. м/ч і п'ять повітрозбірників обсягом по 6 куб. м (фундамент під шість 
	повітрозбірників). Будинок (будівельна частина -  стіни із цегли) розміром у плані 12 х 6 м
	.
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	Компресорні установки.
	
	
	Компресорна установка від- до діла варта для повітряних вимикачів на три компрес-сміття продуктивністю по 180 куб. м/ч і п'ять повітрозбірників обсягом по 6 куб. м (фундамент під шість 
	повітрозбірників). Будинок (будівельна частина - стіни зі збірного залізобетону) розміром у плані 12 х 6 м
	.
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	Компресорні установки.
	
	
	Фундамент під компресор продуктивністю 60 куб. м/ч для установки в окремо вартої компресорної
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	Компресорні установки.
	
	
	Фундамент під компресор продуктивністю 180 куб. м/ч для установки в окремо вартої компресорної
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	Компресорні установки.
	
	
	Фундамент під  повітрозбірник ємністю 3 або 5 куб. м для установки в окремо вартої компресорної
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Сполучений портал у збірному залізобетоні для ошиновки й ревізії силових трансформаторів трехобмоточных з вищою напругою 110—330 кВ ( для трансформаторів 110 кВ потужністю більш 40 Мва) і двухобмоточных 
	с вищою напругою 220 - 330 кВ
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Сполучений портал у збірному залізобетоні для ошиновки й ревізії силових трансформаторів трехобмоточных з вищою напругою 110 кВ ( для трансформаторів 110 кВ потужністю до 40 Мва) і двухобмоточных з вищою напругою 35-110 кВ
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Сполучений портал у металі для ошиновки й ревізії силових трансформаторів з вищою напругою 110—330 кВ ( для трансформаторів 110 кВ потужністю більш 40 Мва)
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Сполучений портал у металі із приставкою (опорою) для ошиновки середньої напруги 35—110 кВ
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Сполучений портал у металі для ошиновки й ревізії силових трансформаторів з вищою напругою 35—110 кВ ( для трансформаторів 110 кВ потужністю до 40 Мва)
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Інвентарний пристрій вантажопідйомністю 25 т для ревізії трансформаторів
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Інвентарний пристрій вантажопідйомністю 42 т для ревізії трансформаторів
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Інвентарний пристрій вантажопідйомністю 65 т для ревізії трансформаторів
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	92
	9
	
	
	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Брезентовий намет
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	Вантажопідйомні пристрої для ревізії силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Вежа вантажопідйомністю 100 т для ревізії трансформаторів
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	93
	1
	
	
	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні канали наземні зі збірного залізобетону (включаючи кути повороту) перетином у світлі 90 х 10 див
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні канали наземні зі збірного залізобетону (включаючи кути повороту) перетином у світлі 40х10 див
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні канали напівпідземні зі збірного залізобетону включаючи компенсаторні ніші, кути повороту) перетином у світлі, див - 
	60х45
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні канали напівпідземні зі збірного залізобетону включаючи компенсаторні ніші, кути повороту) перетином у світлі, див - 
	60х60
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні канали напівпідземні зі збірного залізобетону включаючи компенсаторні ніші, кути повороту) перетином у світлі, див - 
	90х60
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні канали напівпідземні зі збірного залізобетону включаючи компенсаторні ніші, кути повороту) перетином у світлі, див - 
	120х60
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні канали напівпідземні зі збірного залізобетону включаючи компенсаторні ніші, кути повороту) перетином у світлі, див - 
	120х90
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Переходи кабельних каналів під автомобільними дорогами шириною 6 м при ширині кабельного каналу до 0,5 м
	
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Переходи кабельних каналів під автомобільними дорогами шириною 6 м при ширині кабельного каналу до 1 м
	
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Переходи кабельних каналів під автомобільними дорогами шириною 3,5 м при ширині кабельного каналу до 0,5 м
	
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Переходи кабельних каналів під автомобільними дорогами шириною 3,5 м при ширині кабельного каналу до 1 м
	
	.
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	Кабельні канали між РУ й ОПУ.
	
	
	Кабельні тунелі перетином 180х200 див з опорними сталевими конструкціями для підвіски кабелів
	
	.
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Поздовжні рейкові шляхи перекочування трансформаторів на дерев'яних шпалах або брусах, ширина колії 1 524 мм, тип I
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Поздовжні рейкові шляхи перекочування трансформаторів на дерев'яних шпалах або брусах, ширина колії 1 524 мм, тип II, III і V
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Поздовжні рейкові шляхи перекочування трансформаторів на дерев'яних шпалах або брусах, ширина колії 1 524 мм, тип IV і VI
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Поперечні рейкові шляхи перекочування трансформаторів на залізобетонних плитах, ширина колії 1х2000 мм, тип VII
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Поперечні рейкові шляхи перекочування трансформаторів на залізобетонних плитах, ширина колії 1х2000 мм; 1х2500 мм, 1х3000 мм, таль VIII, IX, Х
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Поперечні рейкові шляхи перекочування трансформаторів на залізобетонних плитах, ширина колії 2х2000 мм, тип XI
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	Поперечні рейкові шляхи перекочування трансформаторів на залізобетонних плитах, ширина колії 1х3000; 2х2000, тип XII
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	 Глухі схрещення рейкових шляхів перекочування трансформаторів, тип I V, IX, Х
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	 Глухі схрещення рейкових шляхів перекочування трансформаторів, тип VI, XI, XVI
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	 Глухі схрещення рейкових шляхів перекочування трансформаторів, тип XII-XV
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	Рейкові шляхи для перекочування силових трансформаторів і автотрансформаторів.
	
	
	 Глухі схрещення рейкових шляхів перекочування трансформаторів, тип XVII
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	3
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	9
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 150 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 150 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 150 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	21
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	24
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 150 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 150 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 150 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	43
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 350 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 350 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 350 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	46
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 400 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 400 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 400 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 450 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 450 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 450 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	76
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	77
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	78
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	79
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	80
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	81
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	82
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	83
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	84
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	85
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	86
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	87
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	88
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	89
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	90
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	91
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	92
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	93
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	94
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	95
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	96
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	97
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	98
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	99
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	100
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 400 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	101
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 400 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	102
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 400 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	103
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	104
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	105
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	106
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	107
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	108
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	109
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 125 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	110
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 125 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	111
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 125 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	112
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	113
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	114
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	115
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	116
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	117
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	118
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	119
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	120
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	121
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	5
	2
	1
	95
	122
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	123
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	2
	1
	95
	124
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 125 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	1
	95
	125
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 125 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	126
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 125 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	127
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 150 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	2
	1
	95
	128
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 150 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	129
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 150 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	2
	1
	95
	130
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 200 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	95
	131
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 200 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	132
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 200 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	133
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 250 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	95
	134
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 250 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	95
	135
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 250 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	136
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 300 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	137
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 300 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для сухих ґрунтів.
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	138
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 300 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для сухих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	1-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	1
	95
	2-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	1
	95
	3-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	2
	1
	95
	4-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	2
	1
	95
	5-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	6-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	7-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	8-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	9-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	10-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 150 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	11-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 150 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	12-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 150 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	13-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	14-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	15-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	16-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	17-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	18-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	19-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	20-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	21-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси зі сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	22-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	23-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	24-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 50 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	25-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	26-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	27-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 80 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	28-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	29-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	30-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 100 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	31-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 150 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	32-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 150 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	33-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 150 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	34-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	35-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	36-1
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 200 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	37
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	38
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	39
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 250 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	40
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	41
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	42
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 300 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	43
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 350 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	44
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 350 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	45
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 350 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	46
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 400 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	47
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 400 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	48
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 400 мм, при ширині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	49
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 450 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	50
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 450 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	51
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 450 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	52
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	53
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	54
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	55
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	56
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	57
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси сталевих і чавунних труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	58
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	59
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	60
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	61
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	62
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	63
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	64
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	65
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	66
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	67
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	68
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	69
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	70
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	71
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	72
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	73
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	74
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	75
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	76
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	77
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	78
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	Перші 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	79
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	80
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	81
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 50 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	82
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	83
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	84
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 80 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	85
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	86
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	87
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 100 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	88
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	89
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	90
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	91
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	92
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	93
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	94
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	95
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	96
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	97
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	98
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	99
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	100
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 400 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	101
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 400 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	102
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 400 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	103
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	104
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	105
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 500 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	106
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 2
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	107
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 3
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	108
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Трубопроводи водопроводаи водоводов технічного водопостачання.
	
	 Наступні 100 м траси асбоцементных труб діаметром 600 мм при глибині закладення, м:
	
	 до 4,5
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	109
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 125 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	110
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 125 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	111
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 125 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	112
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	113
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	114
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 150 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	115
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	116
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	117
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 200 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	118
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	119
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	120
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 250 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	121
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	122
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	123
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з асбоцементных труб діаметром 300 мм при глибині закладення, м:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	124
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 125 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	125
	-1
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 125 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 125 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 150 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 150 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 150 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 200 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 200 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 200 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 250 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 250 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 250 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 300 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 2
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 300 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 3
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Каналізація.
	
	Перші й наступні 100 м траси з керамічних труб діаметром 300 мм, при глибині закладення, м.:
	 до 4,5
	.
	 Для мокрих ґрунтів.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водозабір з ріки з береговим колодязем із залізобетонних кілець продуктивністю від 5 до 20 куб. м/ч
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водозабір з ріки з береговим колодязем із залізобетонних кілець продуктивністю від 20 до 50 куб. м/ч
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водозабір з каналу продуктивністю від 5 до 20 куб. м/ч із береговим колодязем із залізобетонних кілець
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водозабір з каналу продуктивністю від 20 до 50 куб. м/ч із береговим колодязем із залізобетонних кілець
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Трубчастий водозабір для захвата під руслових вод при водоупоре до 4 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Каптажная камера на витрату води до 2,5 л/сек зі збірних залізобетонних елементів
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Буравлення шпар на воду обертально-роторним способом при глибині до 50 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Буравлення шпар на воду обертально-роторним способом при глибині від 50 до 140 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	 Шахтний колодязь із бактерицидної й безбаштової установ-ками при розташуванні насоса в шахтному колодязі або будинку насосної
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Залізобетонний шахтний колодязь діаметром 1 м глибиною 10 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Залізобетонний шахтний колодязь діаметром 1 м глибиною 20 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Установка насоса типу ПІ-10 у залізобетонному шахтному колодязі
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Установка насоса 1СЦВ-1.5 у залізобетонному колодязі
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Пневматична установка для безбаштових водопроводів продуктивністю до 30 куб. м/ч
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Пневматична насосна станція продуктивністю до 20 куб. м/ч
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна автоматична насосно-пневматична установка продуктивністю 5 куб. м/ч обладнана артезианс-кім насосом 6АП-9х6
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна автоматична насосно-пневматична установка продуктивністю 15 куб. м/ч, обладнана насосом 8НП-9х6
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна автоматична насосно-пневматична установка продуктивністю 35 куб. м/ч, обладнана насосом 8АП-9 х 6
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна насосна станція з монолітного залізобетону круглого перетину, обладнана одним артезіанським насосом продуктивністю 5 - 25 куб. м/ч типу 6АПВ або ЭПЛ-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	158
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна насосна станція з монолітного залізобетону круглого перетину, обладнана одним артезіанським насосом продуктивністю 15 - 30 куб. м/ч типу 8АПВМ
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна насосна станція з монолітного залізобетону круглого перетину, обладнана одним артезіанським насосом продуктивністю 18-55 куб. м/ч типу 10АПВМ
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна насосна станція з монолітного залізобетону круглого перетину, обладнана одним артезіанським насосом продуктивністю 50—190 куб. м/ч типу 12СП, АТН-10або 12НА
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна насосна станція з монолітного залізобетону круглого перетину, обладнана одним артезіанським насосом продуктивністю 150—700 куб. м/ч типу АТН-14 або 20А
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Підземна насосна станція з монолітного залізобетону круглого перетину, обладнана одним артезіанським насосом продуктивністю 110—190 куб. м/ч типу 12А
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Наземна насосна станція із цегли прямокутного перетину, обладнана артезіанським насосом продуктивно-стью 5 - 25 куб. м/ч типу 6АПВ або ЭПЛ-6
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Наземна насосна станція із цегли прямокутного перетину, обладнана артезіанським насосом продуктивністю 15 - 30 куб. м/ч типу 8АПВМ або 8АП
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Наземна насосна станція із цегли прямокутного перетину, обладнана артезіанським насосом продуктивністю 18—55 куб. м/ч типу 10АПВМ
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Наземна насосна станція із цегли прямокутного перетину, обладнана артезіанським насосом продуктивністю 50 - 190 куб. м/ч типу 12 СП або АТН-10 або 12А
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Наземна насосна станція із цегли прямокутного перетину, обладнана артезіанським насосом продуктивністю 20 - 190 куб. м/ч типу АТН-8 або 12НА
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Наземна насосна станція із цегли прямокутного перетину, обладнана артезіанським насосом продуктивністю 150—700 куб. м/ч типаАТН-14 або 20А
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водопровідні насосні I і II підйомів сполучені, зі збірного залізобетону (тип I і II), обладнані артезіанським насосом типу 10АП-18 х 6 і 3 хазяйновито-противопо-жарными насосами типу 4НД і ЗК-9
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водопровідні насосні I і II підйомів сполучені, зі збірного залізобетону типу III і IV, обладнані артезіанським насосом типу 10АП-18хб і 2 господарсько-протипожежними насосами типу ЗК-6
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водоумягчительная установка з натрий-катионовыми фільтрами для вод твердістю 7 мг экв/л або 10 мг экв/л
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водонапірні бесшатровые цегельні вежі з баком ємністю 15 куб. м, з висотою до дна бака до 10 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Те ж з баком ємністю 25 м3, з висотою до дна бака до 10 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водонапірні бесшатровые цегельні вежі, з висотою до дна бака 10—16 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водонапірні бесшатровые цегельні вежі з баком ємністю 50 куб. м, з висотою до дна бака до 10 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Водонапірні бесшатровые цегельні вежі, з висотою до дна бака 10 - 16 м
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Резервуар для води ємністю 50 куб. м підземний з монолітного залізобетону
	 у сухих ґрунтах. (У випадках спорудження резервуарів у мокрих ґрунтах застосовувати коефіцієнт 1,2. При макропористих ґрунтах застосовувати коефіцієнти: при I групі - 1,02, при II групі -1,15.)
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Резервуар для води ємністю 100 куб. м підземний з монолітного залізобетону
	 у сухих ґрунтах. (У випадках спорудження резервуарів у мокрих ґрунтах застосовувати коефіцієнт 1,2. При макропористих ґрунтах застосовувати коефіцієнти: при I групі - 1,02, при II групі -1,15.)
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Резервуар для води ємністю 100 куб. м підземний зі збірним залізобетонним покриттям
	 у сухих ґрунтах. (У випадках спорудження резервуарів у мокрих ґрунтах застосовувати коефіцієнт 1,2. При макропористих ґрунтах застосовувати коефіцієнти: при I групі - 1,02, при II групі -1,15.)
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Резервуар для води ємністю 150 куб. м підземний з монолітного залізобетону
	 у сухих ґрунтах. (У випадках спорудження резервуарів у мокрих ґрунтах застосовувати коефіцієнт 1,2. При макропористих ґрунтах застосовувати коефіцієнти: при I групі - 1,02, при II групі -1,15.)
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Резервуар для води ємністю 250 куб. м підземний з монолітного залізобетону
	 у сухих ґрунтах. (У випадках спорудження резервуарів у мокрих ґрунтах застосовувати коефіцієнт 1,2. При макропористих ґрунтах застосовувати коефіцієнти: при I групі - 1,02, при II групі -1,15.)
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Резервуар для води ємністю 250 куб. м підземний зі збірним залізобетонним покриттям
	 у сухих ґрунтах. (У випадках спорудження резервуарів у мокрих ґрунтах застосовувати коефіцієнт 1,2. При макропористих ґрунтах застосовувати коефіцієнти: при I групі - 1,02, при II групі -1,15.)
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 2-секційні плівкові градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-25
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 3-секційні плівкові градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-26
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 4-секційні плівкові градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-27
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 5-секційні плівкові градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-28
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 6-секційні плівкові градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-29
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 2-секційні краплинні й бризкальні градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-25
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 3-секційні краплинні й бризкальні градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-26
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 4-секційні краплинні й бризкальні градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-27
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 5-секційні краплинні й бризкальні градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-28
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 6-секційні краплинні й бризкальні градирні зі збірних залізобетонних елементів із секцією площею 16 кв. м, обладнані вентиляторами ВГ-29
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 2-секційні плівкові й краплинні градирні з дерева із секцією площею 2 кв. м, обладнаний-ные вентиляторами МЦ-8
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 4-секційні плівкові й краплинні градирні з дерева із секцією площею 2 кв. м, обладнаний-ные вентиляторами МЦ-9
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 6-секційні плівкові й краплинні градирні з дерева із секцією площею 2 кв. м, обладнаний-ные вентиляторами МЦ-10
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 2-секційні плівкові градирні з дерева із секцією площею 8 кв. м, обладнані вентиляторами МЦ-12
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Вентиляторні 3-секційні плівкові градирні з дерева із секцією площею 8 кв. м, обладнані вентиляторами МЦ-13
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Те ж 2-секційні краплинні градирні з дерева із секцією 8 кв. м, обладнані вентиляторами МЦ-12
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Будинку й спорудження водопроводу, каналізації й технічного водопостачання.
	
	Те ж 3-секційні краплинні градирні з дерева із секцією 8 кв. м, обладнані вентиляторами МЦ-13
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Комплекс очисних каналізаційних споруджень із витратою до 100 куб. м у добу.
	
	 Біологічне очищення стоків у штучних умовах при добовому припливі до 5 куб. м.
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Комплекс очисних каналізаційних споруджень із витратою до 100 куб. м у добу.
	
	 Біологічне очищення стоків у штучних умовах при добовому припливі до 100 куб. м.
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Комплекс очисних каналізаційних споруджень із витратою до 100 куб. м у добу.
	
	Механічне очищення стоків при су точному припливі до 100 куб. м.
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельні септики глибиною закладення 2,7 м, корисною ємністю 1,64 куб. м (тип КС-1)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельні септики глибиною закладення 2,7 м,  корисною ємністю 3,28 куб. м (тип КС-2)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельні септики глибиною закладення 2,7 м,  корисною ємністю 5,74 куб. м (тип КС-3)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельні септики глибиною закладення 2,7 м,  корисною ємністю 19,2 куб. м (тип КС-4)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Залізобетонні септики з кілець діаметром 1 м, корисною ємністю 1,6 куб. м (тип ЖБС-1)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Залізобетонні септики з кілець діаметром 1 м корисною ємністю 3,2 куб. м (тип ЖБС-2)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Залізобетонні септики з кілець діаметром 1 м корисною ємністю 6,4 куб. м (тип ЖБС-3)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Септики із залізобетонних кілець діаметром 2 м, корисною ємністю 12,9 куб. м (тип ЖБС-4)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Септики із залізобетонних кілець діаметром 2 м, корисною ємністю 25,8 куб. м (тип ЖБС-5)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у збірному залізобетоні корисною ємністю 2,5 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у збірному залізобетоні корисною ємністю 2,9 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у збірному залізобетоні корисною ємністю 4,5 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у збірному залізобетоні корисною ємністю 14,8 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у монолітному бетоні корисною ємністю 1,4 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у монолітному бетоні  корисною ємністю 2,6 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у монолітному бетоні  корисною ємністю 4,9 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Прямокутний септик у монолітному бетоні  корисною ємністю 14,6 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельна хлораторная, сполучена із септиком, з монолітного бетону прямокутного перетину корисною ємністю 2,6 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельна хлораторная, сполучена із септиком, з монолітного бетону прямокутного перетину із септиком ємністю 4,9 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельна хлораторная, сполучена із септиком, з монолітного бетону прямокутного перетину із септиком ємністю 14,6 м3
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Цегельна хлораторная станція розміром у плані 2,76х3,96 м типу КХС-1
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Дозуюча камера діаметром 2 м, корисною ємністю 2,2 м3  (типи ЖБДК-1,2 і КДК-1)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	1
	95
	225
	
	
	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Каналізаційні насосні (тип I) розміром у плані 6х4,5 м при глибині закладення колектора, що підводить, 3 м у сухому ґрунті, обладнані двома горизонтальними насоса-мі 2’/2 НФ або Нфмз (4ИФ)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Каналізаційні насосні (тип I) розміром у плані 6х4,5 м при глибині закладення колектора, що підводить, 3 м у мокрому ґрунті, обладнані двома горизонтальними насоса-мі 2’/2 НФ або Нфмз (4ИФ)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Каналізаційні насосні (тип II)діаметром 6 м при глибині закладення колектора, що підводить, до 5 м у сухому ґрунті із двома насосами 21/2 НФ або 4НФМз (4ИФ) ( при відкритому способі провадження робіт)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Каналізаційні насосні (тип II)діаметром 6 м при глибині закладення колектора, що підводить, до 5 м у мокрому ґрунті із двома насосами 21/2 НФ або 4НФМз (4ИФ) ( при опускному способі провадження робіт)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Низьконапірна автоматична станція перекачування стічних вод стисненим повітрям продуктивністю 10 - 220 м3 /доба глибиною закладення 3 м, зі збірних залізобетонних елементів
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Хлораторная продуктивністю 100 кг хлору в годину, цегельна, перекриття в збірному залізобетоні, обсяг 230 куб. м
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Склад хлору на 30 балонів
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Відкриті канали й нагірні канави зливової каналізації з одерновкой укосів
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Відкриті канали й нагірні канави зливової каналізації з одерновкой укосів, лотки бетонні (бетонне днище й укоси)
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Відкриті канали й нагірні канави зливової каналізації з одерновкой укосів, мощені бруковим каменем
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Водопровідні внутрішнмайданчикові відкриті канави
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Підземний маслоуловлювач (стіни із цегли) корисною ємністю 30 куб. м у сухих ґрунтах
	.
	1. При збільшенні ємності маслоуловлювача слід додавати:
	0,03 
	на 
	1 м3 ємності
	.
	У показниках передбачена глибина промерзання 1 м; при збільшенні глибини промерзання на кожні 0,5 м слід застосовувати коефіцієнт
	1,04
	.
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	Зовнішні мережі й спорудження водопроводу й каналізації.
	Очисні каналізаційні спорудження продуктивно-стью до 10 куб. м у добу.
	
	Підземний маслоуловлювач (стіни із цегли) корисною ємністю 30 куб. м у мокрих ґрунтах
	.
	1. При збільшенні ємності маслоуловлювача слід додавати:
	0,05
	на 
	2 м3 ємності
	.
	У показниках передбачена глибина промерзання 1 м; при збільшенні глибини промерзання на кожні 0,5 м слід застосовувати коефіцієнт
	1,06
	.
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	Благоустрій території.
	Сітчаста огорожа висотою 2,4 м із залізобетонними стовпами або стовпами з асбоцементных труб, заповнених бетоном
	
	.
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	Благоустрій території.
	Сітчаста огорожа висотою 1,7 м із залізобетонними стовпами або стовпами з асбоцементных труб, заповнених бетоном
	
	.
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	Благоустрій території.
	Розсувні ворота із двома ланками огорожі
	
	.
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	Благоустрій території.
	 Розгорнуті ворота із хвірткою для огорожі висотою 2,4 м
	
	.
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	Благоустрій території.
	 Розгорнуті ворота із хвірткою для огорожі висотою 1,7 м
	
	.
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	Благоустрій території.
	Хвіртка для огорожі висотою 2,4 м
	
	.
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	Благоустрій території.
	Хвіртка для огорожі висотою 1,7 м
	
	.
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	Благоустрій території.
	Огорожа висотою 2,3 м, заполне-ние дерев'яне по залізобетон-ным стійкам; ворота дерев'яні, коробки металеві
	
	.
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	Благоустрій території.
	Доріжки з покриттям зі збір-ных залізобетонних елементів на щебеневому, гравійному або жужільній підставі
	
	.
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	Благоустрій території.
	Доріжки з покриттям з литого асфальтобетону на щебеневому або гравійній підставі
	
	.
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	Благоустрій території.
	Доріжки з покриттям з литого асфальтобетону на підставі зі шлаків
	
	.
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	Благоустрій території.
	Доріжки з покриттям із цегельного щебенів товщиною 18 див
	
	.
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	Благоустрій території.
	Доріжки з покриттям з кам'яного щебенів або гравію товщиною 18 див
	
	.
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	Благоустрій території.
	Доріжки з покриттям з кам'яного шлаків товщиною 18 див
	
	.
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	Благоустрій території.
	Озеленення майданчика
	
	.
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	Благоустрій території.
	Зовнішнє висвітлення території підстанції з вищою напругою 110-150 кВ
	
	.
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	Благоустрій території.
	Зовнішнє висвітлення території підстанції з вищою напругою 220 кВ
	
	.
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	Благоустрій території.
	Зовнішнє висвітлення території підстанції з вищою напругою 330 кВ
	
	.
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	Будинку синхронних компенсаторів.
	Будинку.
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	Будинку синхронних компенсаторів.
	Фундаменти під компенсатори.
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	Баки залізобетонні для масла.
	Бак ємністю 15 куб. м.
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	Баки залізобетонні для масла.
	Бак ємністю 30 куб. м.
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	Баки залізобетонні для масла.
	Бак ємністю 60 куб. м.
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	Баки залізобетонні для масла.
	Бак ємністю 100 куб. м.
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	Інші підсобні будинки.
	Службово-побутові приміщення паливоподач
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	Інші підсобні будинки.
	Прохідна з вартовим приміщення
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	Інші підсобні будинки.
	Трансформаторна майстерня з вежею й маслохозяйство
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	Інші підсобні будинки.
	Приміщення для сторожових соба
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	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	М-35
	.
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	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	М-50
	.
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	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	М-70
	.
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	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	М-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	5
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	А-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	6
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	7
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	8
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	А-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	9
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	АС-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	10
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	АС-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	11
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	12
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	13
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	14
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на дерев'яних опорах. Марка проводів
	
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	15
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	16
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	17
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	18
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	19
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	20
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	21
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	22
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізо бетонних опорах із центрифугированными стійками.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	23
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные бестросовые на залізо бетонних опорах із центрифугированными стопками.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	24
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные бестросовые на залізо бетонних опорах із центрифугированными стопками.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	25
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные бестросовые на залізо бетонних опорах із центрифугированными стопками.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	26
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные тросові на залізобетонних опорах із центрифугированными.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	27
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные тросові на залізобетонних опорах із центрифугированными.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	28
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные тросові на залізобетонних опорах із центрифугированными.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	29
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	30
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	31
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	32
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	33
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	34
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	35
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	36
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові бестросовые на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	37
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	38
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	39
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	40
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	41
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	42
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	43
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	44
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові тросові на залізобетонних опорах з віброваними стійками.
	Марка проводів
	А-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	45
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	46
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	47
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	48
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	49
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	50
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	50
	1
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	51
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	52
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	53
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	54
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	55
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	56
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	57
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	58
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	59
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	60
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	61
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	62
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	63
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	64
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	65
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	А-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	66
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	67
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	68
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	69
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	70
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	100
	71
	
	
	Лінії електропередачі 35 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	1
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові й бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	М-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	2
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові й бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	М-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	3
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові й бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	М-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	4
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові й бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	М-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	5
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	6
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	7
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	8
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	9
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	10
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	11
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	12
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	13
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	14
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	15
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	16
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АС-185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	17
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	18
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Тросові на дерев'яних опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	19
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах з непросоченої модрини зимового рубання, одностоечные.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	20
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах з непросоченої модрини зимового рубання, одностоечные.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	21
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах з непросоченої модрини зимового рубання, одностоечные.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	22
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Бестросовые на дерев'яних опорах з непросоченої модрини зимового рубання, одностоечные.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	23
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжних і сталевих анкерноугловых опорах.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	24
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжних і сталевих анкерноугловых опорах.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	25
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжних і сталевих анкерноугловых опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	26
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжних і сталевих анкерноугловых опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	27
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжних і сталевих анкерноугловых опорах.
	Марка проводів
	АС-185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	28
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжних і сталевих анкерноугловых опорах.
	Марка проводів
	АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	29
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжних і сталевих анкерноугловых опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	30
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжні й анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	31
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжні й анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	32
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжні й анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	33
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжні й анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	34
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжні й анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	35
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжні й анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	36 
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних проміжні й анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	37
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на залізобетонних проміжних і сталевих анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	38
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на залізобетонних проміжних і сталевих анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	39
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на залізобетонних проміжних і сталевих анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	40
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на залізобетонних проміжних і сталевих анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	41
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на залізобетонних проміжних і сталевих анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АС-185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	42
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на залізобетонних проміжних і сталевих анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	43
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на залізобетонних проміжних і сталевих анкерно-кутових опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	44
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	45
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	46
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	47
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	48
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	49
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	50
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	51
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	52
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	53
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	54
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	55
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	56
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	57
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	58
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	59
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	60
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	М-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	61
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	62
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	63
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	64
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	65
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	66
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	67
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	68
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	101
	69
	
	
	Лінії електропередачі 110 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	1
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	На дерев'яних бестросовых опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	2
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	На дерев'яних бестросовых опорах.
	Марка проводів
	АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	3
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	На дерев'яних бестросовых опорах.
	Марка проводів
	АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	4
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	5
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	6
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	7
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних одностоечных опорах.
	Марка проводів
	АСО-300 
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	8
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних одностоечных опорах.
	Марка проводів
	АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	9
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних одностоечных опорах.
	Марка проводів
	АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	10
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	11
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	12
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	13
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	МП-200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	14
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	МП-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	15
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АСО-580
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	16
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АС-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	17
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АС-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	18
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	19
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	20
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	21
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	22
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	23
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	МП-200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	24
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	МП-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	25
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСО-580
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	26
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	27
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АС-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	28
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	102
	29
	
	
	Лінія електропередачі 220 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	АСУ-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	1
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних П-Образних опорах.
	Марка проводів
	2АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	2
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних П-Образних опорах.
	Марка проводів
	2АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	3
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних П-Образних опорах  із внутрішніми зв'язками.
	Марка проводів
	2АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	4
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних П-Образних опорах  із внутрішніми зв'язками.
	Марка проводів
	2АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	5
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних П-Образних опорах  із внутрішніми зв'язками.
	Марка проводів
	2АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	6
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	7
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	8
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	9
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	10
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	11
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	12
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	13
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на сталевих опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	2АСО-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	14
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	2АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	15
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Одноланцюгові на сталевих вільно вартих опорах.
	Марка проводів
	2АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	16
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	2АСО-240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	103
	17
	
	
	Лінії електропередачі 330 кв.
	Двухцепные на сталевих опорах.
	Марка проводів
	2АСО-300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	104
	1
	
	
	Лінії електропередачі 500 кв.
	Одноланцюгові з железобетонны-мі фундаментами на сталевих опорах з відтягненнями, швидкість вітру 30 м/сек.
	Марка проводів
	ЗАЗ-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	104
	2
	
	
	Лінії електропередачі 500 кв.
	Одноланцюгові з железобетонны-мі фундаментами на сталевих опорах з відтягненнями, швидкість вітру 35 м/сек.
	Марка проводів
	ЗАЗ-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	104
	3
	
	
	Лінії електропередачі 500 кв.
	Одноланцюгові з пальовими фундаментами на сталевих свободностоящих опорах, швидкість вітру 30 м/сек.
	Марка проводів
	ЗАЗ-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	104
	4
	
	
	Лінії електропередачі 500 кв.
	Одноланцюгові з пальовими фундаментами на сталевих свободностоящих опорах, швидкість вітру 35 м/сек.
	Марка проводів
	ЗАЗ-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	104
	5
	
	
	Лінії електропередачі 500 кв.
	Одноланцюгові з железобетонны-мі фундаментами на сталевих вільно вартих опорах, швидкість вітру 30 м/сек.
	Марка проводів
	ЗАЗ-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	104
	6
	
	
	Лінії електропередачі 500 кв.
	Одноланцюгові з железобетонны-мі фундаментами на сталевих вільно вартих опорах, швидкість вітру 35 м/сек.
	Марка проводів
	ЗАЗ-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	104
	7
	
	
	Лінії електропередачі 500 кв.
	Одноланцюгові на залізобетонних опорах з відтягненнями.
	Марка проводів
	ЗАЗ-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	105
	1
	
	
	 Лінії зв'язку.
	З одного сталевим ланцюгом.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	105
	2
	
	
	 Лінії зв'язку.
	Із двома сталевими ланцюгами.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	2
	105
	3
	
	
	 Лінії зв'язку.
	З однієї сталевої й однієї мідної ланцюгами.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4ПСО-4 
	(4Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПСО-5+ +1ПСО-4 
	(3Ж-5++1Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-25++1ПСО-4 
	(3ПС-26+ +1Ж-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-35++1ПСО-5
	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	9
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-35++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	10
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-50++1А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	106
	11
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-70++1А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4ПСО-4 
	(4Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПСО-5+ +1ПСО-4 
	(3Ж-5++1Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-25++1ПСО-4 
	(3ПС-26+ +1Ж-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-35++1ПСО-5
	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	9
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-35++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	10
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-50++1А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	107
	11
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-70++1А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4ПСО-4 
	(4Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПСО-5+ +1ПСО-4 
	(3Ж-5++1Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-25++1ПСО-4 
	(3ПС-26+ +1Ж-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-35++1ПСО-5
	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	9
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-35++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	10
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-50++1А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	108
	11
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-70++1А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4ПСО-4 
	(4Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПСО-5+ +1ПСО-4 
	(3Ж-5++1Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-25++1ПСО-4 
	(3ПС-26+ +1Ж-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-35++1ПСО-5
	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	9
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-35++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	10
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-50++1А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	109
	11
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-70++1А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4ПСО-4 
	(4Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПСО-5+ +1ПСО-4 
	(3Ж-5++1Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-25++1ПСО-4 
	(3ПС-26+ +1Ж-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3ПС-35++1ПСО-5
	(3ПС-35+ +1Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	4А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3АС-25++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	9
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-35++1А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	10
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-50++1А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	110
	11
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	3А-70++1А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПСО-4 
	(Ж-4)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПСО-5
	(Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	9
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	10
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	3
	111
	11
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 0,4 кв.
	Підвіска проведення на встановлених опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	1
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПСО-5
	(Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	2
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	3
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	4
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	5
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	6
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	7
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	8
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	9
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	10
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	11
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	12
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	(ПС-35)
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	13
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	(ПС-50)
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	112
	14
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	(А-16)
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	1
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПСО-5
	(Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	2
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	3
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	4
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	5
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	6
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	7
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	8
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	9
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	10
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	113
	11
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу із залізобетонними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	1
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПСО-5
	(Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	2
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	3
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	4
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	5
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	6
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	7
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	8
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	9
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	10
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	11
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	12
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	(ПС-35)
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	13
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	(ПС-50)
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	114
	14
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах із просоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	(А-16)
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	1
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПСО-5
	(Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	2
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	3
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	4
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	5
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	6
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	7
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	8
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	9
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	10
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	115
	11
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На дерев'яних опорах з непросоченого лісу з дерев'яними приставками.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	1
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПСО-5
	(Ж-5)
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	2
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	3
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-16
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	4
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	5
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	6
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	7
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	8
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	9
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	10
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	4
	116
	11
	
	
	 Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 6-10 кв.
	На залізобетонних опорах.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	117
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	118
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	119
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, з підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	119
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, з підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	119
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, з підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	119
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, з підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	119
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, з підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	119
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, з підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	119
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах із залізобетонними приставками, з підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	120
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	120
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	120
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	120
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	120
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	120
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	120
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На одностоечных дерев'яних опорах з дерев'яними приставками, підвісними ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	1
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	2
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	3
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	4
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	АС-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	5
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-35
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	6
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-50
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	7
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-70
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	8
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	А-95
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	5
	121
	9
	
	
	Сільські повітряні лінії електропередачі напругою 35 кв.
	На залізобетонних опорах, зі штировими ізоляторами.
	Марка й перетин проводів, кв. мм:
	ПС-25
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	122
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	123
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	15
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	16
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	17
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	124
	18
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	15
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	16
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	17
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	125
	18
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних уніфікованих збірних залізобетонних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажем з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	126
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків із засипною ізоляцією.
	Діаметри трубопроводів, мм
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	127
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в непрохідних каналах із залізобетонних сегментів конструкції МОСЭНЕРГОПРОЕКТА.
	Діаметри трубопроводів, мм
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	128
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	128
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	128
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	128
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	128
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	129
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли з попутним дренажем.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	129
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли з попутним дренажем.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	129
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли з попутним дренажем.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	129
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли з попутним дренажем.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	129
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із цегли з попутним дренажем.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	130
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	130
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	130
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	130
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	130
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	131
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	131
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	131
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	131
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	131
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах зі стінками із залізобетонних блоків з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	132
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах без гідроізоляції з рухливою ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	133
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в уніфікованих збірних залізобетонних напівпрохідних каналах з гідроізоляцією з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	303
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	509
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	134
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в напівпрохідних каналах, споруджених щитовим способом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	15
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	16
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	135
	17
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції без попутного дренажу.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	15
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	16
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	136
	17
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы безканальної прокладки в монолітній армопенобетонной ізоляції з попутним дренажом.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600/250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	137
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700/300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600/250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	138
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в непрохідних прямокутних каналах зі стінками із цегли або бетонних блоків з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700/300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100/50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600/250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	139
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах без гідроізоляції або попутного дренажу з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700/300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100/50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600/250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	140
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в уніфікованих збірних залізобетонних непрохідних каналах з гідроізоляцією або попутним дренажом з підвісною ізоляцією труб.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700/300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	390
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	15
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	16
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	17
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	141
	18
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	40-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	70-80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	390
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	15
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	16
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	17
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	142
	18
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Водоводы на естакадах.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	40-50/25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	70-80/50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	100/50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	125/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	150/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	200/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	250/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	300/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	350/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	400/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	450/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	500/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	600/250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	143
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи в прохідних тунелях (каналах).
	Діаметр трубопроводів, мм:
	700/300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	40-50/25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	70-80/50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	100/50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	125/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	150/80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	200/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	250/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	300/100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	350/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	400/150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	450/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	500/200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	600/250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	144
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Паропроводи на естакадах.
	Діаметр трубопроводів, мм:
	700/300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,75х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3х3
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3,25х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3,5Х3,25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	145
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3,5х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,75х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3х3
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3,25х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3,5Х3,25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	146
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бетонні або бутобетонные з монолітним залізобетонним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3,5х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	2,75х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3х3
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3,25х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3,5Х3,25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	147
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям без гідроізоляції.
	Габарити каналів, м:
	3,5х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,25х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,5х2,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	2,75х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3х3
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3,25х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3,5Х3,25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	148
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні канали бутобетонные із залізобетонним збірним перекриттям і гідроізоляцією.
	Габарити каналів, м:
	3,5х2,75
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	1,8х2,1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	2,1х2,1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	2,4х2,1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	2,4х2,4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	2,4х3,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	3,0х2,4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	3,0х3,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	149
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів без гідроізоляції.
	Габарити тунелів, м:
	4,2х3,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	1,8х2,1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	2,1х2,1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	2,4х2,1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	2,4х2,4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	2,4х3,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	3,0х2,4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	3,0х3,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	150
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Прохідні тунелі (канали) з типових збірних залізобетонних елементів з гідроізоляцією.
	Габарити тунелів, м:
	4,2х3,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 2,5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 2,5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	40
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 2,5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	60
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Окремо варті опори
	высотойдо 5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	3.0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 8 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	20
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 8 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	60
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	0,25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	0,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Двох'ярусні
	естакади висотою до 6 м
	.
	Навантаження, т/м, до:
	3,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	151
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в сухому ґрунті.
	Двох'ярусні
	естакади висотою до 6 м
	.
	Навантаження, т/м, до:
	5,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 2,5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 2,5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	40
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 2,5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	60
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Окремо варті опори
	высотойдо 5 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	3.0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 8 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	20
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Окремо варті опори
	висотою до 8 м
	.
	Навантаження на опору, від, до:
	60
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	0,25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	0,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	1
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Одноярусні естакади висотою до 8 м
	
	.
	Навантаження, т/м, до:
	2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Двох'ярусні
	естакади висотою до 6 м
	.
	Навантаження, т/м, до:
	3,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	152
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Конструкції для надземної прокладки трубопроводів: окремо варті опори й естакади в збірному залізобетоні, установлені в мокрому ґрунті.
	Двох'ярусні
	естакади висотою до 6 м
	.
	Навантаження, т/м, до:
	5,0
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	1500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	2000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	3000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	4000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	153
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Сталеві естакади для надземної прокладки трубопроводів.
	Вага труб на 1 м естакади, кг, до:
	5000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	154
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Мережні й дренажні насосні станції теплових мереж.
	Мережні насосні продуктивністю, куб. м/ч:
	1000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	154
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Мережні й дренажні насосні станції теплових мереж.
	Мережні насосні продуктивністю, куб. м/ч:
	1600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	154
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Мережні й дренажні насосні станції теплових мереж.
	Мережні насосні продуктивністю, куб. м/ч:
	2500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	154
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Мережні й дренажні насосні станції теплових мереж.
	Мережні насосні продуктивністю, куб. м/ч:
	3750
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	154
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Мережні й дренажні насосні станції теплових мереж.
	Мережні насосні продуктивністю, куб. м/ч:
	5000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	154
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Мережні й дренажні насосні станції теплових мереж.
	Дренажні насосні продуктивністю
	 до 70 л/сек
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	1
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	100
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	2
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	3
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	4
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	5
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	250
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	6
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	300
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	7
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	8
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	9
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	450
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	10
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	11
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	600
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	12
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	700
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	13
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	800
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	14
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	900
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	15
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1 000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	3
	1
	155
	16
	
	Зовнішні теплові мережі.
	Захист трубопроводів від электрокоррозии.
	Діаметри трубопроводів, мм:
	1 200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	156
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус дизельних електростанцій.
	(Фундаменти бутові, бутобетонные, бетонні; стіни цегельні кам'яні; перекриття залізобетонні; покрівля рулонна; підлоги бетонні й цементні.)
	Обсяг будинків, куб. м, до:
	2000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	156
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус дизельних електростанцій.
	(Фундаменти бутові, бутобетонные, бетонні; стіни цегельні кам'яні; перекриття залізобетонні; покрівля рулонна; підлоги бетонні й цементні.)
	Обсяг будинків, куб. м, до:
	3000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	156
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус дизельних електростанцій.
	(Фундаменти бутові, бутобетонные, бетонні; стіни цегельні кам'яні; перекриття залізобетонні; покрівля рулонна; підлоги бетонні й цементні.)
	Обсяг будинків, куб. м, до:
	5000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	156
	4
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус дизельних електростанцій.
	(Фундаменти бутові, бутобетонные, бетонні; стіни цегельні кам'яні; перекриття залізобетонні; покрівля рулонна; підлоги бетонні й цементні.)
	Обсяг будинків, куб. м, до:
	6500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти стрічкові, стіни цегельні, перекриття дерев'яні.
	500-700
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти бутові стрічкові, стіни бутові, перекриття дерев'яні.
	500-700
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти бутові стрічкові, стіни цегельні, перекриття дерев'яні або залізобетонні.
	1500-2000
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	4
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти бутові стрічкові, стіни цегельні, перекриття залізобетонні.
	2500-3000
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	5
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти з бетонних блоків, стіни цегельні, перекриття залізобетонні.
	2500-3000
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	6
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти з бетонних блоків, стіни із цегельних блоків, перекриття залізобетонні.
	2500-3000
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	7
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти з бетонних блоків, стіни із цегельних блоків, перекриття залізобетонні.
	5000-6000
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	157
	8
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус локомобільних електростанцій.
	Фундаменти бутові стрічкові, стіни цегельні, перекриття залізобетонні.
	5000-6000
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	158
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус паротурбінних електростанцій.
	Фундаменти - залізобетонні черевики, стіни цегельні, колони залізобетонні, перекриття залізобетонні.
	Обсяг будинків, куб. м:
	 до 30000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	158
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Головний корпус паротурбінних електростанцій.
	Фундаменти бутові стрічкові, стіни цегельні, колони й перекриття залізобетонні.
	Обсяг будинків, куб. м:
	 до 3000
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	159
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Фундаменти під технологічне встаткування.
	Тип електростанцій:
	Дизельні.
	Фундаменти бутобетонные, бетонні й залізобетонні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	159
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Фундаменти під технологічне встаткування.
	Тип електростанцій:
	Локомобільні.
	Фундаменти бетонні й залізобетонні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	159
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Фундаменти під технологічне встаткування.
	Тип електростанцій:
	Паротурбін-Ные.
	Фундаменти бетонні й залізобетонні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	160
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	 Димарі.
	(Стовбур цегельний, фундаменти залізобетонні або бутові.)
	Висота труби, м:
	20
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	160
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	 Димарі.
	(Стовбур цегельний, фундаменти залізобетонні або бутові.)
	Висота труби, м:
	35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	160
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	 Димарі.
	(Стовбур цегельний, фундаменти залізобетонні або бутові.)
	Висота труби, м:
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Дробильне відділення (фундаменти бутові стрічкові, стіни цегельні).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Естакада першого підйому (фундаменти бутові стрічкові, стіни підземної частини залізобетонні, надземної - цегельні, перекриття залізобетонні).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Естакада другого підйому (фундаменти залізобетонні, стіни цегельні, перекриття залізобетонні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	4
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Прийомний бункер (залізобетонний).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	5
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Жужільний бункер (залізобетонний, цегельний).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	6
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Колекторна будка (днище залізобетонне, стіни цегельні, перекриття залізобетонне).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	7
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Відкритий склад палива (бездренажу), підстава глинобитна.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	161
	8
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Будинку й спорудження паливопостачання й золовидалення електростанцій.
	Відкритий склад палива (із дренажем), підстава глинобитна.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари й баки для води
	підземні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари й баки для води
	надземні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари й баки для води
	 для локомобільних електростанцій, потужністю, л. с.:
	2Х125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	4
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари й баки для води
	 для локомобільних електростанцій, потужністю, л. с.:
	3Х350
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	5
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари для палива
	підземні.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	6
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари для палива
	надземні ємністю, т:
	6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	7
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари для палива
	надземні ємністю, т:
	10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	8
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари для палива
	надземні ємністю, т:
	16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	9
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари для палива
	надземні ємністю, т:
	23
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	162
	10
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Баки й резервуари для води й палива.
	Залізобетонні резервуари для палива
	надземні ємністю, т:
	60
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	163
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Градирні.
	(Відкриті краплинні градирні з бетонними резервуарами.)
	Площа зрошення, кв. м:
	14,5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	163
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Градирні.
	(Відкриті краплинні градирні з бетонними резервуарами.)
	Площа зрошення, кв. м:
	25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	163
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Градирні.
	(Відкриті краплинні градирні з бетонними резервуарами.)
	Площа зрошення, кв. м:
	40
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	163
	4
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	Градирні.
	(Відкриті краплинні градирні з бетонними резервуарами.)
	Площа зрошення, кв. м:
	56
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	164
	1
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	
	Продувні колодязі:
	прямоточний, залізобетонний.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	164
	2
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	
	Продувні колодязі:
	прямоточний, днище бетонне, стіни цегельні, перекриття залізобетонне.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	1
	164
	3
	
	Дизельні, локомобільні й паротурбінні електростанції потужністю до 4000 квт комунального й промислового призначення.
	
	Маслоуловлювачі (днище й стіни бетонні).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	165
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	165
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	166
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	166
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	167
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	167
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	168
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори залізобетонні ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	168
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори залізобетонні ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	168
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Опори залізобетонні ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	IV
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	169
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів ВЛ 6-10 кВ
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	А-120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-Э5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	170
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталеалюминевых проводів.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	АС-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	171
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	ПС-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	171
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	ПС-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	171
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	ПС-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	171
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	ПС-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	171
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	ПС-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	171
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	ПС-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	172
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-15
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	172
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	172
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	172
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	172
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	173
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-15
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	173
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	173
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	173
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	173
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів ВЛ 6-10 кв.
	Кліматичні райони по гололедности
	III-IV
	.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	174
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	175
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	176
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	177
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	178
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	178
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	178
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	178
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	178
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	178
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	179
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки ЦААБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	180
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	181
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 10 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	182
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3 х 50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х135
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	183
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х210
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х18
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	184
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3 х 240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х18
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	185
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3 х 240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	186
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	186
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	186
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	186
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	186
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	186
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	186
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	187
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	187
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	187
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	187
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	187
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	187
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	188
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	189
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦААБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	190
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ЦАСБ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	191
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 6 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	192
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	193
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	193
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	193
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	193
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	193
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	193
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	193
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95+1х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	194
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	195
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	195
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	195
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	195
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	195
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	195
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	195
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземні марки АБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95+1х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	196
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	197
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	197
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	197
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	197
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	197
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	197
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	197
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АСВ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95+1х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	198
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою до 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	199
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	199
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	199
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	199
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	199
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	199
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	199
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки СБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95+1х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	200
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	201
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	201
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	201
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	201
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	201
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	201
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	201
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААБВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95+1х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	202
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземної марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	203
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	203
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	203
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	203
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	203
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	203
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	203
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки АВПБ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95+1х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3Х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х120
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х150
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х185
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	204
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х240
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	205
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	205
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	205
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	205
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	Зх35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	205
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х50+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	205
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х70+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	205
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель підземний марки ААШВ напругою 1 кв.
	Перетин, кв. мм:
	3х95+1х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	206
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Контрольно-вимірювальний пункт із розрядником на силовому кабелі, включаючи килим, заземлення й грабарства.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	207
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	207
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	207
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	207
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	207
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	IV
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	207
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках із просоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	IV
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	208
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	208
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	208
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	208
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	208
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	IV
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	208
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні на дерев'яних приставках з непросоченого лісу ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	IV
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	209
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	209
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	209
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	209
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	209
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	IV
	.
	Кількість проводів - 
	5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	209
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Опори дерев'яні із залізобетонними приставками ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	IV
	.
	Кількість проводів - 
	8
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	210
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори залізобетонні ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-II
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	210
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Опори залізобетонні ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	III
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	210
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Опори залізобетонні ВЛ 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-IV
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	211
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-IV
	.
	Марка й перетин проведення, мм2:
	А-16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	211
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-IV
	.
	Марка й перетин проведення, мм2:
	А-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	211
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-IV
	.
	Марка й перетин проведення, мм2:
	А-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	211
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-IV
	.
	Марка й перетин проведення, мм2:
	А-50
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	211
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-IV
	.
	Марка й перетин проведення, мм2:
	А-70
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	211
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів 380/220 в.
	Кліматичні райони по гололедности
	I-IV
	.
	Марка й перетин проведення, мм2:
	А-95
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	212
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 380/220 в.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	ПС-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	212
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 380/220 в.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	С-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	212
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 380/220 в.
	Марка й діаметр проведення, мм:
	ПСО-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	212
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів ВЛ 380/220 в.
	Марка й діаметр проведення, мм:
	ПСО-5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	213
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів напругою до 1 кв.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	213
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів напругою до 1 кв.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	213
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска мідних проводів напругою до 1 кв.
	Марка й перетин проведення, кв. мм:
	М-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	214
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Опори залізобетонні вуличного висвітлення.
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	215
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кронштейни залізобетонні для світильників зовнішнього висвітлення.
	
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х6+1х4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х10+1х6
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х16+1х10
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	216
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Кабель подземныц марки ААБ напругою 1 кв.
	Перетин, мм:
	3х35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	2Ах16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	3Ах16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	4Ах16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	2Ах25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	3А-35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	2Ах35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	3Ах35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	3Ах25+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	217
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска алюмінієвих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, мм2:
	3Ах35+1х16
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	218
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, кв. мм:
	2ПСх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	218
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, кв. мм:
	3ПСх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	218
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, кв. мм:
	4ПСх25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	218
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, кв. мм:
	2ПСх35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	218
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, кв. мм:
	3ПСх35
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	218
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів мережі зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії перетином, кв. мм:
	3ПСх35+1х25
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	219
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів для зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії діаметром, мм:
	2ПСО-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	219
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів для зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії діаметром, мм:
	3ПСО-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	219
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів для зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії діаметром, мм:
	4ПСО-4
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	219
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів для зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії діаметром, мм:
	2ПСО-5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	219
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів для зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії діаметром, мм:
	3ПСО-5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	219
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Підвіска сталевих проводів для зовнішнього висвітлення на тросах.
	Двох-, трьох- і четырехпроводные лінії діаметром, мм:
	4ПСО-5
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	220
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з лампами розжарювання.
	Тип арматур
	СПП-200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	220
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з лампами розжарювання.
	Тип арматур
	СПО-200
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	220
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з лампами розжарювання.
	Тип арматур
	СПО-2-200
	,
	емальована.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	220
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з лампами розжарювання.
	Тип арматур
	СПО-2-200
	,
	не емальована.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	220
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з лампами розжарювання.
	Тип арматур
	СЗП-500
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СППР-12э
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СППР-12э
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СЗПР-250
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	125
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СЗПР-250
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	210-2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СКЗПР-500
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	400
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СКЗПР-500
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	250-2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СКЗР-2-250
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	250-2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	221
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення із ртутними лампами.
	Тип арматур
	СКЗР-250
	,
	с лампами типу ДРЛ потужністю, Вт:
	250-2
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СПЛ-
	2х20
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СПЛ-
	3х40
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СПЛ-
	3х80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СПЗЛ-
	3х40
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СПЗЛ-
	3х80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СПЗЛ-
	2х80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СКЗЛ-
	3х40
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СКЗЛ-
	3х80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СКЗЛ-
	2х80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СВЛ-
	3х80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	222
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Світильники зовнішнього висвітлення з люмінесцентними лампами.
	Тип арматур
	СТЛ-
	3х80
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	223
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Дорожні покриття кабельних мереж.
	Вид покриттів:
	Тротуари
	
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	223
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Дорожні покриття кабельних мереж.
	Вид покриттів:
	Автодороги
	брукові
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	223
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Дорожні покриття кабельних мереж.
	Вид покриттів:
	Автодороги
	асфальто-бетонні
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	224
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторні підстанції.
	(Фундаменти збірні, бетонні, стіни цегельні, перекриття й покриття збірні залізобетонні, покрівля рулонна, підлоги бетонні.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	224
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти.
	(Фундаменти збірні, бетонні, стіни цегельні, перекриття й покриття збірні залізобетонні, покрівля рулонна, підлоги бетонні.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	1
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-21-160 із трансформатором 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-21-160 із трансформатором 160 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	3
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-41-400м із трансформатором 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	4
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-41-400м із трансформатором 160 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-41-400м з-трансформатором 250 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	6
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-41-400м із трансформатором 400 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	7
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-31-400м із трансформатором 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-31-400м із трансформатором 160 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	9
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-31-400м із трансформатором 250 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	10
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-31-400м із трансформатором 400 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	11
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 До-31-Бзом із трансформатором 630 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	12
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-32-400м із двома трансформаторами по 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	13
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-32-400м із двома трансформаторами по 160 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	14
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-32-400м із двома трансформаторами по 250 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	15
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-32-400м із двома трансформаторами по 400 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	16
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 До-32-Бзом із двома трансформаторами по 630 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	17
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-42-400МС із двома трансформаторами по 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	18
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-42-400МС із двома трансформаторами по 160 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-42-400МС із двома трансформаторами по 250 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-42-400МС із двома трансформаторами по 400 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	225
	21
	
	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-531 із трансформатором 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-531 із трансформатором 180 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-531 із трансформатором 320 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-532 із двома трансформаторами по 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-532 із двома трансформаторами по 180 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	 ДО-532 із двома трансформаторами по 320 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-351 із трансформатором 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-531 із трансформатором 180 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-531 із трансформатором 320 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-532 із двома трансформаторами по 100 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	У-532 із двома трансформаторами по 180 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Трансформаторна підстанція.
	Тип устаткування трансформаторної підстанції - 
	8-532 із двома трансформаторами по 320 ква
	.
	Устаткування трансформаторної підстанції, включаючи вартість трансформатора щитів, камер, а також шин, кабельних прокладок, заземлення та ін.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Гніздо живильної лінії, що полягає з камери типу КСО-266 з масляним вимикачем ВМГ-133 із приводом ПП-61.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	226
	2
	
	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Гніздо резервного живлення, що полягає із трьох камер типу КСО-266: одна з масляним вимикачем ВМГ-133 із приводом ПП-61; друге складання шинне 6—10 кВ, третя із трансформатором напруги типу НОМ-6-10.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Гніздо лінії, що відходить, полягає з камери типу КСО-266 з масляним вимикачем ВМГ-133 із приводом ПП-61.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Гніздо, що полягає з камери типу КСО-266 із трансформатором напруги НТМИ-6-10 і розрядником РБП-6-10.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	226
	5
	
	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Гніздо секційного масляного вимикача, що полягає із двох камер типу КСО-266: одна з масляним вимикачем ВМГ-133 із приводом ПП-61, друга з роз'єднувачем.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Гніздо заземлення збірних шин, що полягає з камери типу КСО-266.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Гніздо введення силового трансформатора потужністю до 400 ква, що полягає з камери типу КСО-266.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	226
	8
	
	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Камера силового трансформатора потужністю 100 ква, напругою 6—10/0,4 кВ, включаючи вартість двухпанельного щита низької напруги.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Камера силового трансформатора потужністю 160 ква, напругою 6—10/0,4 кВ, включаючи вартість двухпанельного щита низької напруги.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Камера силового трансформатора потужністю 250 ква, напругою 6—10/0,4 кВ, включаючи вартість двухпанельного щита низької напруги.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Камера силового трансформатора потужністю 400 ква, напругою 6—10/0,4 кВ, включаючи вартість двухпанельного щита низької напруги.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Шинний міст без роз'єднувача.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Шинний міст із роз'єднувачем.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Електроосвітлення РП без трансформатора.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Електроосвітлення РП із трансформатором.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Гніздо живильної лінії.
	Резервна камера КСО-266.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4
	2
	226
	17
	
	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Розподільний пункт без трансформатора.
	Зовнішній контур заземлення.
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	Міські електричні мережі.
	Розподільні пункти 6—10 кв.
	Розподільний пункт із трансформатором.
	Зовнішній контур заземлення.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


